ED 100, ED 250

Montage- und Inbetriebnahmeanleitung

WN 059798 45532/14932 — 2020-01

B]= dormakaba




dormakaba Montage- und Inbetriebnahmeanleitung

Inhalt

1 Allgemeines 2
2  Sicherheit 3
3 Produktbeschreibung 4
4  Montage vorbereiten 10
5  Antrieb montieren 20
6  Zubehor anschlieBen 31

1 Allgemeines

Diese Dokumentation enthdlt wichtige Anweisungen
fUr die Montage und den sicheren Betrieb. Lesen

Sie diese Anweisungen, bevor Sie mit der Montage
beginnen. Um lhre Sicherheit zu gewdhrleisten,
befolgen Sie alle beiliegenden Anweisungen.

Eine falsche Montage kann zu schwerwiegenden
Verletzungen fUhren. Die Verwendung von
Steuerelementen, Einstellungen oder Verfahren, die in
dieser Dokumentation nicht beschrieben sind, kénnen
elektrische Schldge, Gefahren durch elektrische
Spannungen/Stréme und/oder Gefahren durch
mechanische Vorgdnge verursachen.

11 BestimmungsgemadlBe Verwendung

ED 100 und ED 250 sind elektromechanische
DrehflUgeltUrantriebe und dienen ausschlieBlich zum
Offnen und SchlieBen von Drehtiren im Innenbereich
mit einem TUrfligelgewicht von max. 160 bzw. 400 kg
Je nach Turflogelbreite und Gewicht wird das
entsprechende Gerdt ausgewdhlt. Prifen Sie vor der
Montage an einer Rauch- oder Feuerschutztir, ob
das Gerdt in Verbindung mit der TUr zugelassen ist.
Bevor Sie mit der Montage beginnen, vergewissern
Sie sich anhand der Tabelle in Kapitel 4, dass |hr Gerat
fUr die jeweilige TUrsituation geeignet ist und dass

die TUr mit den fUr den Automatikbetrieb geeigneten
Bdndern ausgestattet ist. Die Kabelldnge fUr externe
Komponenten darf 30 m nicht Ubersteigen.

1.2  Haftungsbeschrdankung

ED 100 und ED 250 dirfen nur geman ihrer
bestimmungsgemdaBen Verwendung eingesetzt
werden. Eigenmdéchtige Anderungen an der
TUranlage schlieBen jede Haftung durch die
dormakaba Deutschland GmbH fUr daraus
resultierende Schaden aus. Fir die Verwendung von
Zubehor, das von dormakaba nicht freigegeben ist,
wird keine Haftung Ubernommen.

1.3  Risikobewertung durch Einbauer

Der Hersteller, d. h. die den Einbau vornehmende
Person, und der Auftraggeber/Betreiber missen bei
der Planung der Anlage gemeinsam eine individuelle
Risikobewertung durchfUhren. Wir verweisen hierzu
auf das zur UnterstUtzung der DurchfUhrung zur
VerfUgung stehende Formular “Risikobewertung”.
Sie erhalten es unter dem Register PRODUKTE

auf unserer Internetseite www.dormakaba.com.
Aufgrund besonderer rdumlicher Gegebenheiten
und der zu erwartenden Nutzergruppen der Tor

2 ED 100, ED 250

WN 059798 45532

Allgemeines

7 Inbetriebnahme 33
8 Upgrade-Cards installieren 34
9 Parametrierung 36
10 Diagnose / Fehlersuche 42
11 Fehlermeldungen 44

kann der Einsatz von Sicherheitssensoren auch im
Niedrigenergiebetrieb fUr sinnvoll erachtet werden.

1.4 Absicherungserfordernis hinsichtlich
schutzbedUrftiger Personen
Zeigt die Risikobewertung, dass die Turfligel eine
Person anstofBen und dadurch verletzen kénnte, sind
zusdtzliche Sensoren anzubringen, um die Gefahr
auszuschlieBen. Dies ist insbesondere dann zu
bericksichtigen, wenn auch Kinder, dltere Personen
oder Behinderte die TUranlage benutzen.

1.5  Normen, Gesetze, Richtlinien und
Vorschriften

Der neueste Stand der allgemeingUltigen und ladnder-

spezifischen Normen, Gesetze, Richtlinien und

Vorschriften ist einzuhalten.

1.6 Hinweise/Vorschriften, die bei der
Verwendung von ED 100 und ED 250
an Feuer- und Rauchschutztiren zu
beachten sind:

« Merkblatt Uber die Verwendung von

Feststellanlagen
+ Richtlinien fUr Feststellanlagen des Instituts fur
Bautechnik, Berlin

1.7  Restrisiko

Je nach baulicher Gegebenheit, Turvariante und
Absicherungsmdoglichkeit kdnnen Restgefahren

(z. B. leichtes Quetschen, kraftbegrenztes AnstofBBen
und die Gefdhrdung unbeaufsichtigter Kinder) nicht
ausgeschlossen werden.

Die an jeder (auch manuell betriebenen) DrehflUgeltir
bestehende Gefahrenstelle an der NebenschlieBkante
ist allen Nutzern einer TUr allgemein bekannt. Die
Gefahrenstelle ist durch den Antriebshersteller nicht
beeinflussbar, und ihre Absicherung ist konstruktiv
und funktionell technisch oft nicht maglich.

Ein hierzu etwaiger geeigneter Klemmschutz (z. B.
Gummi- oder Textilabdeckung) ist im Fachhandel
erhdltlich und nicht Gegenstand des Lieferumfangs.

1.8  Einweisung

Nach erfolgreicher Einstellung, Inbetriebnahme und
Funktionspriufung der Turanlage sind die Montage-
und Betriebs- und Bedienungsanleitung dem Betreiber
auszuhdndigen und eine Einweisung in die Bedienung
und Pflege der Turanlage durchzufGhren.

Wenn nicht anders angegeben, sind alle MaBe in mm
angegeben.
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19 Verwendete Sicherheitshinweise

A

A
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GEFAHR

Dieses Signalwort weist auf eine
unmittelbar gefdhrliche Situation hin, die
zum Tod oder zu schweren Verletzungen
fUhrt, wenn sie nicht gemieden wird.

Dieses Signalwort weist auf eine
moglicherweise gefdhrliche Situation hin,
die zum Tod oder zu schweren Verletzungen
fUhren kann, wenn sie nicht gemieden wird.

VORSICHT

Dieses Signalwort weist auf eine
moglicherweise gefdhrliche Situation hin, die
zu geringfUgigen oder leichten Verletzungen
fUhren kann, wenn sie nicht gemieden wird.

ACHTUNG

Dieses Signalwort weist auf eine
moglicherweise gefdhrliche Situation hin,
die zu Sach- oder Umweltschdden fUhren
kann, wenn sie nicht gemieden wird.

TIPPS UND EMPFEHLUNGEN

Dieses Signalwort weist auf nitzliche
Informationen fur einen effizienten und
storungsfreien Betrieb hin.

Sicherheit

Sicherheitshinweise

GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom
Arbeiten an der elektrischen Anlage nur von
Elektrofachkraften ausfUhren lassen.

« Vor Beginn der Arbeiten an elektrischen
Anlagen und Betriebsmitteln den
spannungsfreien Zustand herstellen und
diesen Zustand fur die Dauer der Arbeiten
sicherstellen.

ED 100, ED 250 WN 059798 45532
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A GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom

Im Inneren des TUrantriebs befinden sich

spannungsfUhrende Bauteile.

. Keine Metallgegenstande in die Offnungen
des TUrantriebs einfGhren.

A GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom
Wenn der ED 100 oder der ED 250 auf ein
metallisches TUrblatt montiert wird, besteht
Gefahr durch die Ubertragung des Stroms
auf das Turblatt.

« TUrblatt erden.

A

Verletzungsgefahr durch Glasbruch

Beschddigungen an Glaselementen kdnnen

zu Glasbruch fUhren.

« FUr Glasturflugel und Seitenteile
Sicherheitsglas verwenden.

A VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Quetschungen

An TUren mit Antrieb bestehen Quetsch-

und Schergefahren an Gleitschienenhebeln

und Gestdngen.

« Den Betreiber der Tur auf die Gefahr
hinweisen.

GegenschlieBkante

NebenschlieBkante ‘

HauptschlieBkante

|8
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3 Produktbeschreibung

31 Antriebssystem

Das Antriebssystem beinhaltet alle
Kernkomponenten. Es wird entsprechend der
TUrblattbreite und des Turflugelgewichts ausgewdhlt.

Produktbeschreibung

m Netzschalter

@) Netzanschluss

3) Anschlussplatine

4) Doppelseitiger Achsausgang

(5 Antriebssystem (Motor/Getriebe/
SchlieBerfeder)

6) SchlieBkraftverstellung

@) Steuerung

3.2 Funktionen

3.271 Betriebsarten

Der ED 100, ED 250 kann in 2 Arten betrieben
werden, als TUrschlieBer oder als automatischer
Drehflugelantrieb. Im TUrschlieBermodus (siehe
Kapitel Parametrierung / Service, Parameter

hd = 1) ist der Antrieb fUr die manuelle Begehung
optimiert. Mit der in dieser Betriebsart optional
verfigbaren Power-Assist-Funktion soll diese
Betriebsart verwendet werden, wenn die TUren
hauptsdachlich manuell begangen werden und ein
tUrschlieBerdhnliches Verhalten gewiUnscht wird. Der
Automatikmodus (siehe Kapitel Parametrierung /
Service, Parameter hd = O) ist fUr die automatische
Begehung nach Impulsgabe durch einen Bewegungs-
melder oder Taster ausgelegt.

3.2.2 Power-Assist-Funktion

Im TUrschlieBermodus kann die Power-Assist-Funktion
(siehe Kapitel Parametrierung / Service, Parameter
hd = 1) aktiviert werden. Es erfolgt dann eine
ServounterstiUtzung wdhrend der manuellen

Offnung. Die Servounterstitzung wird automatisch
an die eingestellte TurschlieBergroéf3e angepasst.

4 ED 100, ED 250
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(8) Schaltnetzteil

@ Steckplatz fur Upgrade-Cards

(10) Bedienschnittstelle mit Informationsdisplay
(11)  * ED Cover Basic RM, ED Cover Vario RM
(12)  * Interner Programmschalter

(13) * Normalgestdnge

(14)  * Verkleidung komplett

(15) * Gleitschiene (Set)

* Nicht im Lieferumfang des Antriebssystems

Die Stdrke der ServounterstiUtzung ist einstellbar,
sodass die Anforderungen der DIN 18040, DIN Spec
1104, CEN/TR 15894, BS 8300/2100 und Dokument
"M" selbst bis zu EN 6 erfillt werden. Die kleinste
einstellbare (")ffnungskroft betragt 23 N (17 1bf),
solange die Feststellanlage nicht ausgelést wurde
oder die Versorgungsspannung ausfallt. Mit der
Power-Assist-Funktion kénnen die Anforderungen der
EN 1154 erfullt und gleichzeitig, im Normalbetrieb,
ein barrierefreier Zugang bereitgestellt werden. Eine
Kombination mit der Push & Go-Funktion oder der
Windlastregelung ist nicht mdéglich, da diese der
leichten manuellen Offnung entgegen wirken.

3.2.3 Push & Go

In beiden Betriebsarten kann die Push & Go-Funktion
(siehe Kapitel Parametrierung / Service, Parameter
PG = 1) aktiviert werden. Es erfolgt dann eine
automatische Offnung, wenn die TUr manuell aus
der "ZU"-Position heraus um einen Winkel von 4° in
Richtung "AUF" bewegt wird.

3.2.4 Windlastregelung

Die Antriebe ED 100 und ED 250 sind zum Einsatz an
Auf3entiren, die wechselnden Windlasten ausgesetzt
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sind, oder an Turen im Innenbereich, die RGdume

trennen, in denen Druckunterschiede auftreten A

kénnen, besonders geeignet. Im Automatikmodus )

Uberwacht die Windlastregelung die tatsdchliche :3355'_\)22'; .
Fahrgeschwindigkeit und greift ausgleichend ein, > 3s
wenn die Fahrgeschwindigkeit vom eingestellten PRG
Wert abweicht. Der Antrieb kann, in Verbindung mit 4 >

der Upgrade-Card Full-Energy, bis zu 150 N an der
HauptschlieBkante zur Verfigung stellen, die dann
zum Ausgleich von UmwelteinflUssen genutzt werden S <3s LEARN
kénnen. Der SchlieBprozess wahrend der letzten 10° : : : : @‘ > 85
kann durch den elektronischen Endschlag zusatzlich Y vFoct-Setup
unterstUtzt werden. Die TUr kann manuell begangen
werden, wir empfehlen dazu die Push & Go-Funktion

zu nutzen.

D, D,
3.3 Niedrigenergieprodukt . A : : , "
Der ED 100/250 kann so eingestellt werden, dass die ><3355R(§Ls“ett ‘ - | | e
Anforderungen einer Niedrigenergieanwendung (Low- > 3s
Energy-Antrieb) gemdf3 der EN 16005 oder DIN 18650, PRG
ANSI 156.19 und BS 7036-4 erfillt werden. Wahrend 4 >

der Inbetriebnahme mUssen die Antriebsparameter
mit den Vorgaben der jeweils gUltigen Norm
abgeglichen werden. <3s LEARN
Die notwendige Sicherheit der Anlage wird durch > 8s
folgende Eigenschaften erreicht: @‘ vFoct-Setup
« Reduzierte dynamische Turflugel-/ BerUhrkrafte

« Niedrige Fahrgeschwindigkeiten

« Reduzierte statische Turflugel-/ BerUhrkrafte Durch Dricken der Tasten kdnnen folgende
+ Kraftbegrenzung Funktionen ausgefUhrt werden:
Auf d Systemtol U h
ufgrun vorlw ystem oeronze.n mussien r?oc v Untere Taste
der automatischen Lernfahrt die tatsdchlichen . . .
. N « Einstellung der Montagerichtung nach einem
Krafte am Turblatt gemessen und ggf. zur Netzreset

Einhaltung der lokalen Normen und Vorschriften
entsprechend gedndert werden. Der Einsatz von
zusatzlichen Sicherheitssensoren zur Absicherung der
Drehbewegung ist nicht vorgeschrieben, kann aber
optional erfolgen, wenn dies aufgrund der individuell
durchzufUhrenden Risikobewertung notwendig wird.
Die Absicherung der NebenschlieBkante muss separat A Obere Taste

betrachtet werden. » Blattern in Parametern und Fehlermeldungen

» Blattern in Parametern und Fehlermeldungen
« Verringern des Parameterwerts

. Offnungsimpuls

+ Lernfahrt

+ Reset mit Werkseinstellung (Fact-Setup)

« Erhdhen des Parameterwerts
3.4 Bedienelemente >
Die Antriebe ED 100 und ED 250 sind
elektromechanische Antriebe. Erst im Zusammenspiel
von Motorgetriebeeinheit und der Steuerung wird das
automatische Offnen und SchlieBen mdaglich. Dafur

Rechte Taste

« Parameter MenU aufrufen

+ Gewdhlten Parameter dndern
« Gednderten Wert speichern

muss die Steuerung bestimmte Parameter der Tor <4 Linke Taste
kennen, um ein optimales Verhalten zu erzielen. « Parameter Anderung abbrechen
Die Steuerung ist mit einer Bedienschnittstelle mit + Parameter MenU beenden

4 Tasten und 2-stelligem Display ausgestattet. Mit
dieser kdnnen alle in der Parameterliste angegebenen
Einstellungen durchgefihrt werden. Wéhrend der
Inbetriebnahme werden die Tastenfunktionen und
das Display so konfiguriert, dass unabhdngig von der
Montagerichtung die Tasten gemdaB ihrer Anordnung
immer die gleiche Funktionen und die Zahlen und
Ziffern richtig dargestellt werden. Die Legende der
Tasten kann entnommen und gedreht werden.

4 P Linke und rechte Taste gleichzeitig
« Fehlerquittierung
» Reset

ED 100, ED 250 WN 059798 45532 2020-01 5
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3.5 Upgrade-Cards

Mit den Upgrade-Cards kann der Funktions-

umfang der DrehfligeltUrantriebe ED 100 und

ED 250 erweitert werden. Bei der Installation der

Upgrade-Cards werden Informationen zwischen

der Antriebssteuerung und der Upgrade-Card

ausgetauscht, und diese fest einander zugeordnet.

Die gewinschte Funktion kann verwendet werden,

solange die Upgrade-Card im Antriebssystem

installiert bleibt.

» Die erste installierte Upgrade-Card wird zum
Container-Modul. Im Container-Modul werden die
Funktionen weiterer Upgrade-Cards gespeichert.
Jede Steuerung besitzt nur ein Container-Modul.

« Der Status der Upgrade-Card wird an 3 integrierten
LEDs angezeigt. Die rote LED leuchtet bei der
Upgrade-Card DCW, sobald sich DCW-Teilnehmer
angemeldet haben, und zeigt an, dass DCW-
Telegramme ausgetauscht werden.

3.51 Kombinationsmoglichkeiten
Es stehen verschiedene Funktionen zur Verfigung.
Zur Unterscheidung sind die Upgrade-Cards farbig.

Upgrade-Card Farbe ED100 ED 250

Full-Energy blau X

Full-Energy blau X
transparent

Brandschutz rot X

Brandschutz rot X
transparent

Professionell grin

DCW gelb X

Barrierefreies WC schwarz

3.5.2 Upgrade-Card Full-Energy —
blau/blau transparent

Mit Nutzung der Upgrade-Card Full-Energy steht

der volle Einstellbereich der Parameter Offnungs-

und SchlieBgeschwindigkeit sowie Offnungs- und

SchlieBkraft zur Verfigung. Die Verwendung in

2-fligeligen Anlagen ist moglich.

3.5.3 Upgrade-Card Brandschutz —
rot/rot transparent

Die Upgrade-Card Brandschutz wird zum Aufbau

einer Festellanlage gemdf EN 14637 oder dhnlichen

Standards bendtigt. Nur mit installierter Upgrade-

Card Brandschutz steht der leitungsUberwachte

Meldereingang zum Anschluss des RM-ED oder

des integrierten Rauchmelders zur Verfigung. Die

Funktion Full-Energy wird automatisch aktiviert. Die

Verwendung in 2-fligeligen Anlagen ist méglich.

6 ED 100, ED 250
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Produktbeschreibung

3.5.4 Upgrade-Card Professionell — grin
Durch Verwendung der Upgrade-Card Professionell
kénnen die Funktionen Schwestern-Betten, erweiterte
Offenhaltezeit und Stromstol3 aktiviert werden. Die
Verwendung in 2-fligeligen Anlagen ist méglich.

3.5.5 Upgrade-Card DCW - gelb

Die Upgrade-Card DCW ermdéglicht den Anschluss
DCW-fdhiger Zubehérkomponenten an den Antrieb.
Die Verwendung in 2-fligeligen Anlagen ist moglich.

3.5.6 Upgrade-Card Barrierefreies WC -
schwarz

Durch Einsatz der Upgrade-Card Barrierefreies WC
werden die Ein- und Ausgdnge der Steuerung mit den
speziell fUr diese Anwendung notwendigen Funktionen
belegt, und die notwendigen Zubehdrkomponenten
kénnen direkt angeschlossen werden. Die Upgrade-
Card "Barrierefreies WC" wird nicht an 2-fligeligen
Anlagen verwendet.

3.6 Zubehor

Neben dem umfangreichen dormakaba Zubehor sind
viele Impulsgeber, Verriegelungen, Sicherheitssensoren
und weiteres Zubehor anderer Hersteller verfugbar,
die mit den Antrieben ED 100 und ED 250

betrieben werden kénnten. FUr Gerdte anderer
Hersteller kann dormakaba keine Kompatibilitat
garantieren. Werden die Gerdte trotzdem verwendet,
kann dies zur Folge haben, dass nicht der volle
Funktionsumfang der Antriebe zur Verfigung steht
oder die Gerdte nicht ordnungsgemadf funktionieren.
Auch sind Beschddigungen des Antriebs oder des
angeschlossenen Gerdts moglich. Der Antrieb kann
maximal 1,5 A bei 24 V DC fUr externe Verbraucher
zur Verfigung stellen. Sollte ein héherer Bedarf (auch
nur kurzzeitig) bendétigt werden, ist eine externe
Stromversorgung zu verwenden, um Fehlfunktionen
des Antriebs zu vermeiden.

3.61 Impulsgeber

Als Impulsgeber werden allgemein Gerdte folgender
Bauart bezeichnet:

Radarbewegungsmelder, Taster, Schalter, Passiver
Infrarotbewegungsmelder, Sensortaster, Funk,
IR-Empfdnger, Zutrittskontrollsysteme, Telefon- und
Sprechanlagen

Mindestanforderungen:

Betriebsspannung bei Versorgung durch den Antrieb:
24V DC +/-5%

Impulsdauer:
min. 200 ms

Potenzialfreier Ausgang:
(Bei Verwendung am Signaleingang innen,
AuBenmelder oder Nacht/Bank)

Spannungsbehafteter Ausgang (Telefonanlagen):
max. 24V DC/AC +/- 5%

2020-01
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3.6.2 Verriegelung

Als Verriegelungen werden allgemein Gerdate
folgender Bauart bezeichnet:

Elektrische Turéffner (E-Offner), Motorschlésser,
Mehrpunktverriegelungen mit Rickmeldekontakt,
Haftmagnete

Motorschlésser ohne RiegelrUckmeldung kénnen
direkt an den Antrieb angeschlossen werden, sofern
die Entriegelungszeit kleiner als 4 Sekunden ist. Um
den sicheren Betrieb von der Kombination Antrieb und
Verriegelung zu gewdhrleisten, muss die Verriegelung
folgender Spezifikation entsprechen:

Mindestanforderungen:

Betriebsspannung bei Versorgung durch den Antrieb:
24V DC +/-5%

Betriebsspannung bei externer Versorgung:
max. 48 V DC/AC

Belastung des Kontakts Relais Verriegelung:
max. TA

Einschaltdauer elektrischer TUréffner:
min. 30 %

Einschaltdauer Motorschloss:
100 %

3.6.3 SchlUsseltaster ST 32 DCW

Schlussel links Ein angeschlossener DCW-
> 3s: Programmschalter wechselt nach
Aus, und die rote LED leuchtet.

SchlUssel rechts  Nacht/Bank-Impuls

< 3s:

Schlissel rechts  Ein angeschlossener DCW-

> 3s: Programmschalter wechselt nach
Automatik, und die grine LED
leuchtet.

3.6.4 1/O-Modul DCW

Adresse: 00 (DIP-Schaltereinstellung)
In1-In 4 sind ohne Funktion
Funktionen fUr Out 1 bis Out 4
(einstellbar Uber das Handheld)

O keine Funktion 4 TUr zu und verriegelt

1 Torist geschlossen 5 Information oder Fehler
2 Turist gedffnet 6 groBer als Turwinkel x°
3

Stérung

Werkseinstellung:

Out1 4 Out2 2 Out3 5 Out4 6

ED 100, ED 250 WN 059798 45532
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3.7 Technische Daten

Einsatzbedingungen

Umgebungstemperatur

-15-+50°C

Nur fUr trockene RGdume

relative Luftfeuchtigkeit
max. 93 %

nicht kondensierend

Spannungsversorgung

230 VAC +10 % / -15 %,
50 Hz

Schutzart

IP 20

Allgemein

Abmessung (BxHxT)

685 x 70 x 130 mm

min. Bandabstand

. 1400 mm

2-flogelig
min. Bandabstand

L . 1450 mm
2-flugelig mit ESR
min. Bandabstand
2-flogelig mit VARIO 1500 mm
Verkleidung
Antriebsgewicht 12 kg

Spannungsversorgung fur
externe Verbraucher

24V DC +/-5%,15A

Turoffnungswinkel

max. 95° - 110°
je nach Montageart

Bauseitige Absicherung

16 A

Betriebsgerdusch

max. 50 dB(A)

Eingdnge

Anschlussklemmmen

max. 1,5 mm?

Impulsgeber potentialfrei

Innen und AuBen
(SchlieBerkontakt)

Nacht/Bank
(Gegensprechanlage)

8-24VDC/AC+5%

Nacht/Bank
(Schlisselschalter)

SchlieBerkontakt/
Offnerkontakt

Sicherheitssensor

BS und BGS (Offnerkontakt)

Testsignal
. . BS und BGS
Sicherheitssensor
Abschalt o
schaltung Offnerkontakt/

Antriebsfunktion
(Schlossschalter)

SchlieBerkontakt

Ausgdnge

Anschlussklemmmen

max. 1,5 mm?

Potenzialfreier
Statuskontakt

ToOr Zu

Tor Auf

Stérung

TUr Zu und verriegelt
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Produktbeschreibung

Integrierte Funktionen

ED 250

Endschlag

Starke einstellbar

Max. Leistungsaufnahme

240 Watt

Offenhaltezeit bei

automatischer Offnung

0O - 30 Sekunden
(Optional O - 180 Sekunden)

Offenhaltezeit Nacht/
Bank

O - 30 Sekunden

Offenhaltezeit bei
manueller Offnung

O - 30 Sekunden

Blockierverhalten

Reversieren/
TUrschlieBerfunktion

Entriegelungszeit
Turoffner

O - 4 Sekunden

Verriegelungs-
ruckmeldung

Motorschloss

Windlastregelung

bis 150 N

Spannungsunabhdngige
Bremsschaltung

Einstellbar mit
Potenziometer

LED Statusanzeige
grin
rot
gelb

Spannungskontrolle
Stérungsmeldung
Serviceintervallanzeige

Integrierter
Programmschalter

Aus

Automatik

Daverauf

Ausgang (nur bei
1-flogeligen Anlagen)

Bedienschnittstelle mit

Informationsdisplay

Statusanzeige und
Parametrierung

Steckplatz fur
Upgrade-Cards

Erweiterung des
Funktionsumfangs

Update Schnittstelle

Update Firmware

TMP - Temperatur-
Management-Programm

Uberlastschutz

IDC - Initial-Drive-
Control

Fahrkurvenoptimierung

Zyklenzahler

0 -1.000.000

Power-Assist-Funktion

Servounterstitzung bei
manueller Offnung

Push & Go-Funktion

Turoffnung bei manueller
Bewegung um 4°

8 ED 100, ED 250

SchlieBkraft

EN 4-7 stufenlos einstellbar

Max. Turflugelgewicht
bis 300 mm Sturztiefe

400 kg, abhangig von der
Turflogelbreite

Max. Turflugelgewicht
301 - 500 mm Sturztiefe

160 kg

Turflogelbreite

700 - 1600 mm

Turflugelbreite
Brandschutz

700 - 1400 mm

Offnungsgeschwindigkeit
0 -90°

3* =12 Sekunden

SchlieBgeschwindigkeit
90 - 0°

4* — 21 Sekunden

Achsverldngerung

20/30/60/90 mm

Sturztiefe Gleitschiene
(CPD)

+/-30 mm (- 60 mm)

Sturztiefe

. 0-500 mm
Normalgestdnge
ED 100
Max. Leistungsaufnahme 120 Watt

SchlieBkraft EN 1154

EN 3-4 stufenlos einstellbar

Max. Turflugelgewicht
bis 300 mm Sturztiefe

160 kg, abhdngig von der
Turflogelbreite

Turflogelbreite

700-1100 mm

Offnungsgeschwindigkeit
0 -90°

4* - 12 Sekunden

SchlieBgeschwindigkeit
90 - 0°

5* - 21 Sekunden

Achsverldngerung

20/30/60 mm

Sturztiefe Gleitschiene
(CPD)

+/-30 mm (- 60 mm)

Sturztiefe
Normalgestdnge

0-300 mm

* Abhdngig vom Turfligelgewicht automatisch
begrenzt gemaf der EN 16005 oder DIN 18650, BS
7036-4 und ANSI 156.19 bei Betriebsart Low-Energy.
Max. Geschwindigkeiten werden nur bei Betriebsart
Full-Energy, einem geringen TUrfligelgewicht und
einem gelernten Offnungswinkel von min. 95° erreicht.

WN 059798 45532
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3.8 MomentenUbersicht

Produktbeschreibung

ED 100

Montageart

Sturzmontage Bandseite
Gleitschiene ziehend

Sturzmontage Bandgegenseite
Normalgestdnge drickend/
Gleitschiene drickend

minimal maximal minimal maximal
SchlieBergréBRe EN 1154 EN3 EN 4 EN3 EN 4
SchlieBmoment manuell (Nm)*** 18 37 18 37
SchlieBkraft automatisch (N)** 20 FE:150/LE: 67 20 FE: 150/LE: 67
Offnungsmoment manuell (Nm) 40 50 40 55
Offnungskraft automatisch (N)** 20 FE: 150/LE: 67 20 FE: 150/LE: 67
Offnungskraft manuell aktivierte 23 23 23 23

Power-Assist-Funktion (N)*

ED 250

Montageart

Sturzmontage Bandseite
Gleitschiene ziehend

Sturzmontage Bandgegenseite
Normalgesténge drickend/
Gleitschiene drickend

minimal maximal minimal maximal

SchlieBergréBe EN 1154 EN 4 EN 6 EN 4 EN7
SchlieBmoment manuell (Nm)*** 26 65 26 Q0
SchlieBkraft automatisch (N)** 20 FE: 150/LE: 67 20 FE: 150/LE: 67
Offnungsmoment manuell (Nm) 55 85 60 Q0
Offnungskraft automatisch (N)** 20 FE:150/LE: 67 20 FE: 150/LE: 67
Offnungskraft manuell aktivierte
Power-Assist-Funktion (N)* 23 23 23 23

FE Mit installierter Upgrade-Card Full-Energy oder Brandschutz

LE Low-Energy Basisgerdt ohne Upgrade-Card

*

* %

ED 100, ED 250

WN 059798 45532

Bei maximal eingestellter Power-Assist-Unterstitzung, wirksam ab ca. 3° Offnungsweite
Die Kraft steht bei automatischer Offnung im Automatikmodus zur Verfigung.
In der Montageart Gleitschiene drickend reduzieren sich alle Werte um ca. 33 %
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4 Montage vorbereiten

1. Prifen Sie anhand der nachfolgenden Daten,
ob das Gerdt die nétigen Anforderungen erfillt.
Wenn die Parameter eingehalten werden, kdnnen
Sie mit der Montage beginnen.

ED 100 ED 250
EN3-4 EN4 -6 EN7
Normalgestdnge 225
gestang F/225 F/225 F/125
29271xxx
Normalgestdnge 500
2997200k F/300 F/500 o
Gleitschiene ziehend
29275xxx F/30 F/30 °
Gleitschiene drickend
29275xxx ° F/EN4/30 °
Gleitschiene CPD ziehend
29276xxx F/60 F/60 °
Gleitschiene CPD drickend
29276xxx ° ° °
20 mm
c 29278012 F F F
2
S 30 mm
g 29278013 F F F
C
:0
= 60mm
(]
3 29278016 F F F
S
< 90 mm
29278019 X F/350 °
F Geeignet zum Einsatz an Standard- und an
Brand- und Rauchschutztiren.
F/xxx Geeignet zum Einsatz an Standard- und an
Brand- und Rauchschutztiren,
die Sturtztiefe ist eingeschrankt auf xxx mm.
F/EN4/xxx  Geeignet zum Einsatz an Standard- und an
Brand- und Rauchschutztiren,
eingeschrankt auf EN4,
die Sturtztiefe ist eingeschrankt auf xxx mm.
o Geeignet zum Einsatz an Standardtiren.
X Kombination nicht méglich

2. Woahlen Sie je nach Montagesituation das
entsprechende Bohrbild auf den Seiten 11-18 aus.

3. Bohren Sie die im Bohrbild dargestellten Loécher in
Turflogel und Zarge/Wand.

10 ED 100, ED 250 WN 059798 45532

Montage vorbereiten
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Montage auf der Bandseite ziehend mit Gleitschiene und Hebelbolzen kurz

Montage vorbereiten

150
\
106 100 120 120 120 95
45
—>4'<7
32
i
o N < — < <
(F) - 1 A 8 o+ g e e e | o
i & < — S
o A — == /
l B
o
D 6,6 v
155 4571

Tur ohne Falz

Raum fur KabelzufUhrung

Oberkante Tor

Sturztiefe maximal £ 30 mm

Oberkante TUr

Achsverldngerung ED 100 ED 250 A B C D

Standard ([ [ ] 3Tmm 50 mm 22 mm 41 mm
20 mm (] o 5Tmm 70 mm 42 mm 6T mm
30 mm (] o 61T mm 80 mm 52 mm 7T mm
60 mm ([ o 9T mm 1710 mm 82 mm 10T mm
20 mm --- [ 121 mm 140 mm 112 mm 13T mm

ED 100, ED 250

WN 059798 45532
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Montage auf der Bandseite ziehend mit Gleitschiene und Hebelbolzen lang

Montage vorbereiten

Tor mit Falz

150 |
\
106 100 120 120 120 95
45
»4{<—
32
i
o4 T % e — e e
) e A g e g e e | o
: H—0 % — & T
o A ! = ===
f T
6,6
155 451
Raum fur Kabelzufihrung

Oberkante Tur

Sturztiefe maximal £ 30 mm

Achsverldngerung ED 100 ED 250 A B Cc D

Standard ([ [ 3Tmm 63 mm 22 mm 54 mm
20 mm (] o 5Tmm 83 mm 42 mm 74 mm
30 mm (] ([ 61 mm 93 mm 52 mm 84 mm
60 mm (] ([ 9T mm 123 mm 82 mm 114 mm
20 mm --- [ 121 mm 153 mm 112 mm 144 mm

12

ED 100, ED 250

WN 059798 45532
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Montage auf der Bandseite ziehend mit Gleitschiene CPD und Hebelbolzen kurz

150
|
106 100 120 120 120 95
45
4>4’<7
32
|
5 \ X ) —0 - &
| A %\ g S 4 < 0
B S D S B
o A ‘ [ ) ‘ /
== ™
A - B
D 6,6
195 451
Raum fiur Kabelzufthrung Oberkante Tor

Bei Verwendung des CPD-Hebels miUssen bei
Einstellung des Parameters rd 30 mm von der
realen Sturztiefe abgezogen werden.

— . Oberkante Tor
= ]
Sturztiefe maximal 60 mm
Achsverldngerung ED 100 ED 250 A B C D
Standard o o 31 mm 62 mm 22 mm 53 mm
20 mm o o 5Tmm 82 mm 42 mm 73 mm
30 mm o o 6T mm 92 mm 52 mm 83 mm
60 mm o o 91 mm 122 mm 82 mm 113 mm
Q0 mm --- o 121 mm 152 mm 112 mm 143 mm

ED 100, ED 250 WN 059798 45532 2020-01 13
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Montage auf der Bandseite ziehend mit Gleitschiene CPD und Hebelbolzen lang

150
|
106 100 120 120 120 95
45
4’4’47
32
i
- ‘ RCN " ] > " -
I €5 15 S RN | B S 1] S I S I S
— e L o ¢ L P
i - — /
@ N —g
I ™
[Nl
26,6
195 451
Raum fiur Kabelzufthrung Oberkante Ttr

Bei Verwendung des CPD-Hebels miUssen bei
Einstellung des Parameters rd 30 mm von der
realen Sturztiefe abgezogen werden.

Oberkante TOr

Sturztiefe maximal 60 mm

Achsverldngerung ED 100 ED 250 A B C D
Standard ([ [ 3Tmm 75 mm 22 mm 66 mm
20 mm (] o 5Tmm 95 mm 42 mm 86 mm
30 mm (] o 61T mm 105 mm 52 mm 96 mm
60 mm ([ ] ([ 9T mm 135 mm 82 mm 126 mm
20 mm --- [ 121 mm 165 mm 112 mm 156 mm
14 ED 100, ED 250 WN 059798 45532 2020-01
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Montage auf der Bandgegenseite drickend mit Gleitschiene und Hebelbolzen kurz

Montage vorbereiten

‘ 150
!
95 120 120 120 100 106
45
——’7<7
32
;
’S}< > T © s } R
0 & & o g > Q e [(R)
ol ¢ — & S\
n L ! Ia|
o .
Il
||
D 6,6
451 145

Die maximale Offnungsweite betrégt 95°

Raum fir KabelzufUhrung

Unterkante Zarge

Sturztiefe maximal 60 mm

Achsverldngerung ED 100 ED 250 A B C D
Standard ([ [ ] 14 mm 49 mm 5mm 40 mm
20 mm (] o 34 mm 69 mm 25 mm 60 mm
30 mm (] ([ 44 mm 79 mm 35mm 70 mm
60 mm ([ ] ([ 74 mm 109 mm 65 mm 100 mm
20 mm --- o 104 mm 139 mm 25 mm 130 mm
ED 100, ED 250 WN 059798 45532 2020-01 15
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Montage auf der Bandgegenseite drickend mit Gestdnge

Montage vorbereiten

150
\
95 120 120 120 100 106
45
4”7‘7
32
{
|
2 5 > s < ‘ N
& & 3 - </ - gl e e (F)
& & & 1 =
Y I i
[ )] / Q] o
aat
I}
™
Unterkante Zarge
50 245

Raum fur Kabelzufuhrung

Unterkante Zarge

ED 100 = O mm - 300 mm

ED 250 = O mm - 500 mm

Achsverldngerung ED 100 ED 250 A B C D

Standard ([ [ 18 mm 5T mm 9 mm 42 mm
20 mm (] o 38 mm 7T mm 29 mm 62 mm
30 mm (] o 48 mm 81 mm 39 mm 72 mm
60 mm ([ ] ([ 78 mm 11T mm 69 mm 102 mm
20 mm --- [ 108 mm 141 mm 99 mm 132 mm

16

ED 100, ED 250

WN 059798 45532
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Montage auf der Bandgegenseite drickend mit Gestdnge EN 7

Montage vorbereiten

Unterkante Zarge

‘ 250
95 120 120 120 100 206
| 145
32
o - o o — o
|
0 & e NI S S| N S B €1
& & & I & I S N
)\ 1 ] A
6,6 K 7]
)
™
Unterkante Zarge
50 325
Hebellage beachten!
Raum fir KabelzufUhrung /

ED 100 = O mm - 300 mm

ED 250 = O mm - 500 mm

Achsverldngerung ED 100 ED 250 A B (o4 D
Standard (] [ 18 mm 5Tmm 9 mm 42 mm
20 mm (] o 38 mm 7T mm 29 mm 62 mm
30 mm (] o 48 mm 81 mm 39 mm 72 mm
60 mm (] o 78 mm 11T mm 69 mm 102 mm
20 mm -—- ([ 108 mm 141 mm 99 mm 132 mm
ED 100, ED 250 WN 059798 45532 2020-01 17
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Montage an einer mittig gelagerten Tur driickend mit Gleitschiene CPD und Hebelbolzen kurz

Montage vorbereiten

150
\
106 100 120 120 120 95
45
4>4'<7
32
| |
| - | R < < - -
| @ b b @l % 0 o % o
: f— | & < Lo < L&
m T : — A
SRR —=
‘ t 3}
|
\ D 6,6
| 195 451 B
[
|
|
Raum fur KabelzufUhrung Unterkante Zarge
Drehpunkt
o
11: Unterkante Zarge
-HS
Der Parameter HS (Bandabstand) muss in den
negativen Bereich verdndert werden.
Achsverldngerung ED 100 ED 250 A B C D
Standard o o 15 mm 61 mm 6 mm 52 mm
20 mm o o 35 mm 81 mm 26 mm 72 mm
30 mm o o 45 mm 91T mm 36 mm 82 mm
60 mm o o 75 mm 12T mm 66 mm 112 mm
Q0 mm --- o 105 mm 15T mm 96 mm 142 mm
18 ED 100, ED 250 WN 059798 45532 2020-01



dormakaba Montage- und Inbetriebnahmeanleitung

Montage an einer mittig gelagerten Tir ziehend mit Gleitschiene CPD und Hebelbolzen kurz

Montage vorbereiten

150
|
106 100 120 120 120 95
45
+4‘<7
32
| |
I -0 |
R |
| ) \
L ==
e 5
i ]
|
|
| 195
| \
|
|
Raum fir KabelzufUhrung Oberkante Tur
Drehpunkt
ek
i
s Oberkante TUr
-HS
Der Parameter HS (Bandabstand) muss in den
negativen Bereich verdndert werden.
Achsverldngerung ED 100 ED 250 A B C D
Standard o o 31 mm 61 mm 22 mm 52 mm
20 mm o o 5Tmm 81 mm 42 mm 72 mm
30 mm o o 6T mm 91T mm 52 mm 82 mm
60 mm @ o 91 mm 12T mm 82 mm 112 mm
Q0 mm --- o 121 mm 15T mm 112 mm 142 mm
ED 100, ED 250 WN 059798 45532 2020-01 19
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5 Antrieb montieren

A I

Verletzungsgefahr durch herabfallende

Gegenstdnde.

Herunterfallende Teile oder Werkzeuge

kénnen zu Verletzungen fUhren.

« Arbeitsplatz gegen unbefugtes Betreten
sichern.

Die hier beschriebene Vorgehensweise ist ein Beispiel.
Bauliche oder ortliche Gegebenheiten, vorhandene
Hilfsmittel oder andere Umstdnde kénnen eine andere
Vorgehensweise sinnvoll machen.

51 Voraussetzungen

« Am Einbauort ist ein 230 V/50-60 Hz Anschluss mit
einer Absicherung von 16 A vorhanden.

« Der Turflugel muss in einwandfreien mechanischen
Zustand und leichtgdngig sein.

5.2 Standardanzugsmomente

M5 ... 5Nm
M6 ... 95 Nm
M8.... 23 Nm
M 10 ....46 Nm
M12 ... 79 Nm

5.3 Bendtigte Werkzeuge

—( ) == >

1/2/3 2,5 mm isoliert

Lo e

5.4 Antrieb von der Montageplatte
demontieren

1. Losen Sie die 8 Befestigungsschrauben.

2. Ziehen Sie den 230 V Stecker ab.

3. Trennen Sie den Antrieb von der Montageplatte.
Benutzen Sie dazu einen Schraubendreher als
Hebel zwischen Antrieb und Grundplatte.

4. Legen Sie ein Stick Holz oder Ahnliches unter den
Antrieb, damit sich das Anschlussteil nicht |16sen
kann.

20 ED 100, ED 250 WN 059798 45532 2020-01
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5.5 Optionale Montageschritte

5517 Rauchmelderkabel fir integrierten
Rauchmelder verlegen (optional)

Siehe Montageanleitung ED Cover Basic RM,

ED Cover VARIO RM.

552 Zugentlastung montieren (optional)
Montieren Sie die Zugentlastung, bevor Sie die
Montageplatte an der Tur/Wand befestigen.

1. Entfernen Sie die Schraube und nehmen Sie den
Netzanschluss von der Montageplatte ab.

2. Platzieren Sie die Zugentlastung unterhalb des
Netzanschlusses.

3. Schrauben Sie den Netzanschluss und die
Zugentlastung an der Montageplatte fest.

553 Funkempfdnger montieren (optional)

1. Schrauben Sie die Funkempfdngerplatine auf den
Antrieb.

2. FUhren Sie die Leitung durch die Halterung.

3. SchlieBen Sie den Funkempfdnger an.

ED 100, ED 250 WN 059798 45532

Antrieb montieren
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5.6 Montageplatte montieren

1. Schrauben Sie die Montageplatte mit 12
Schrauben in den vorbereiteten Léchern fest.

TIPPS UND EMPFEHLUNGEN

DuUbel und Schrauben verwenden, die dem
Untergrund angepasst sind.

2. Schlagen Sie den mitgelieferten Haltebolzen mit
einem Hammer in das untere der beiden Lécher
ein.

Gefahr!

A Lebensgefahr durch elektrischen Strom.
Arbeiten an der elektrischen Anlage nur von
Elektrofachkraften ausfiuhren lassen.

3. Klemmen Sie die 230 V Anschlussleitung an.

4. Biegen Sie das Kabelende der Erdungsleitung
zu einer Ose und schrauben Sie es an der
Erdungsschraube fest.

5.7 Antrieb an der Montageplatte
befestigen

1. FUhren Sie die Anschlussleitungen durch das
Gehduse und stecken Sie den Antrieb auf die
Bolzen an der Grundplatte.

2. Drucken Sie den Antrieb an, bis er hérbar : =0 5% Z
einrastet. o

3. Ziehen Sie die 8 Schrauben fest an.

4, Stecken Sie den Netzanschlussstecker ein.

22 ED 100, ED 250 WN 059798 45532 2020-01
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5.8 ED Cover Basic RM montieren
(optional)

1. Montieren Sie den integrierten Rauchmelder am
Antrieb.

Siehe Montageanleitung ED Cover Basic RM,

ED Cover VARIO RM.

59 Achsverldngerung in den Hebel stecken

1. Stecken Sie bei Bedarf die Achsverldngerung in
den Hebel.

510 Gleitschiene montieren

1. Stecken Sie den Hebelbolzen (kurz = 9 mm oder
lang = 24 mm) in das Gleitstick und befestigen
Sie ihn mit der Sicherungsscheibe. Der kurze
Bolzen wird bei Tiren ohne Falz benutzt.

2. FUhren Sie die Einzelteile wie im Bild zu sehen
in die Gleitschiene ein und schrauben Sie die
Befestigungssticke fest.

@) Endkappe

@) Befestigungsstick

3) Gleitschiene

4) Endanschlag

(5) Puffer

6) Gleitstick

3. Schrauben Sie die Gleitschiene mit 2 Schrauben in
den vorbereiteten Léchern fest.
Verwenden Sie zur Befestigungsmaterial, dass
dem Untergrund angepasst ist.

4. Stecken Sie die Endkappen auf die Gleitschiene.

ED 100, ED 250 WN 059798 45532

Antrieb montieren

20mm 30 mm 60 mm 90 mm
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Antrieb montieren

511 Gleitschienenhebel CPD montieren
Bei Verwendung des Gleitschienenhebels CPD muss
dieser zusammengebaut werden.

1. Schrauben Sie den Hebel passend zur
Einbausituation zusammen.
@) Bandseite DIN Rechts und
Bandgegenseite DIN Links
@) Bandseite DIN Links und
Bandgegenseite DIN Rechts

512 Hebel montieren
Um den Hebel in der richtigen Position montieren zu
kénnen, muss die Achse in Nullage gebracht werden.

1. Stellen Sie die Federvorspannung auf
ca. 10 Umdrehungen ein, siehe ,Federspannung
einstellen” auf Seite 26.

» Die Achse dreht sich in die Nulllage.

2. Drehen Sie die Federvorspannung wieder auf
O Umdrehungen zurUck.

3. Stecken Sie den Hebel im Winkel von ca. 12° zum
Antrieb auf die Achse.

4, Drehen Sie den Hebel mit der Antriebsachse
ca. 10° in Richtung Tur-Auf.

5. Nehmen Sie den Hebel von der Achse.

6. Drehen Sie den Hebel um einen Zahn in Richtung
TUr-Zu.

7. Stecken Sie den Hebel auf die Achse.

8. Schrauben Sie den Hebel mit 23 Nm fest.

9. Schrauben Sie Sie den Hebelbolzen in den Hebel.
10. Schrauben Sie den Hebelbolzen mit 8-10 Nm fest.

24 ED 100, ED 250 WN 059798 45532
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513 Normalgestdnge montieren
Um den Hebel in der richtigen Position montieren zu

kénnen, muss die Achse in Nullage gebracht werden.

1. Stellen Sie die Federvorspannung auf
ca. 10 Umdrehungen ein, siehe ,Federspannung
einstellen” auf Seite 26.

» Die Achse dreht sich in die Nulllage.

2. Setzen Sie den Hebel (B) im Winkel von 90° zum
Antrieb auf die Achse.

3. Schrauben Sie den Hebel mit 23 Nm fest.

4. Schrauben Sie den Teleskoparm (A) mit
2 Schrauben am TUrblatt fest.

5. Stecken Sie die Abdeckungen auf das Scharnier
des Teleskoparms.

6. Losen Sie die 2 Schrauben am Teleskoparm.

7. Druicken Sie den Kugelkopf des Teleskoparms in
die Aufnahme am Hebel.

8. Drehen Sie das Gestdnge so, dass der
Teleskoparm im Winkel von 90° zum TUrblatt
steht.

9. Ziehen Sie die 2 Schrauben fest.

ED 100, ED 250 WN 059798 45532

Antrieb montieren
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514 Bremsschaltung einstellen

1. Stellen Sie Sicher, dass die Netzspannung
abgeschaltet ist.

WARNUNG!
Quetschgefahr durch die Tur.

A Bei falsch gestecktem Stecker wirkt die
Bremsschaltung nicht. Die Tur kann mit
hoher Geschwindigkeit schlieBen.

2. Stecken Sie den Stecker je nach Montageart auf.
(A) = Montage ziehend
(B) = Montage drickend

515 Federspannung einstellen

Bei der Auslieferung ist die Feder entspannt. FUr

den Betrieb ist eine Vorspannung von mindestens

10 Umdrehungen notwendig. Die Einstellung wird bei
der Lernfahrt geprift. Bei zu geringer Federspannung
wird die Lernfahrt abgebrochen. Wird die
Federeinstellung verdndert, muss eine neue Lernfahrt
durchgefihrt werden.

1. Entnehmen Sie der Tabelle die notwendigen vollen

Umdrehungen fUr die Federeinstellung und stellen
Sie die Fedespannung ein.

Antrieb montieren

Auswahl EN Klasse

I:’;f'”ge'bre'te " 950 1100 1250 1400 1600
EN Klasse EN3 EN4 EN5 EN6 EN7
min. SchlieBmoment 18 26 37 54 87
bei 2° Nm Nm Nm Nm Nm
Umdrehungen der Federeinstellung
ED 100 14 16 -- -- --
ED 250 -- 14 18 24 24
Kombinationsmdéglichkeit Gestange
Normalgestdnge X X X X X
Gleitschiene X X X X

Die Tabelle zeigt Nadherungswerte, daher miUssen Sie
das SchlieBmoment bei 2° gemdB EN 1154 prifen
und ggf. korrigieren. Bei Sturztiefen gréBer 300 mm
missen Sie zusdtzlich das min. SchlieBmoment
zwischen 88° — 92° Uberprifen.

516 SchlieBgeschwindigkeit im stromlosen
Zustand einstellen

1. Stellen Sie die SchlieBgeschwindigkeit am
Potenziometer ein.
Die Geschwindigkeit muss zwingend eingestellt
werden. Wenn die TUr in unter 3 Sekunden
schlie3t, fUhrt dies zur Fehlermeldung 73
(Bremsschaltungstest).

517 Antrieb in Betrieb nehmen

1. Nehmen Sie den Antrieb in Betrieb.
Siehe dazu ,Inbetriebnahme” auf Seite 33.

26 ED 100, ED 250 WN 059798 45532
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518 Endanschlag an der Gleitschiene
einstellen

Der Endanschlag muss eingestellt werden, damit der

eingestellte Offnungswinkel nicht durch manuelles

DriUcken Uberschritten werden kann.

1. Schalten Sie den Programmschalter in Stellung
DAUERAUF.

» Die TUr fahrt bis zur eingestellten
Offnungsweite auf.

2. Schieben Sie den Puffer und den Endanschlag bis
auf 5 mm an das Gleitstick heran.

3. Schrauben Sie den Endanschlag fest.

ACHTUNG!

dormakaba empfiehlt den Einsatz
A eines TUrstoppers.Bei Einsatz des

Normalgestdnges muss ein TUrstopper

verwendet werden.

519 Verkleidung montieren

ACHTUNG!
Keine Leitungen einklemmen

1. Stecken Sie die Abdeckhaube auf den Antrieb und
drUcken Sie sie an, bis sie hérbar einrastet.

2. Stecken Sie die Achsabdeckungen auf.

3. Stecken Sie die Seitenabdeckungen auf.

Auf der Seite mit dem Programmschalter ist die
Einstecktiefe durch Rasten variabel, um leichte
Langenunterschiede der Abdeckhaube auszugleichen.

ED 100, ED 250 WN 059798 45532

Antrieb montieren
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5.20 2-flugelige Tur montieren (optional)
FUhren Sie die folgende Schritte vor der Montage der
Antriebe durch:

1. Ziehen Sie an beiden Antrieben das

Anschlusskabel ab.

2. Ziehen Sie die Platinen mit den internen
Programmschaltern nach oben heraus.

3. Drucken Sie an dem Antrieb, der nicht an
der Netzanschlussseite eingebaut wird, die
3 Klemmen am Anschlussprint nach innen und
entfernen Sie das Anschlussprint.

4, Offnen Sie die beiden Klappen oberhalb der
Netzanschlussplatine.

5. Ziehen Sie die Stecker ab.
6. Entfernen Sie die Netzanschlussplatine.

7. SchlieBen Sie die beiden Klappen und stecken Sie
das Anschlussprint auf.

8. Legen Sie die Montageplatten auf eine gerade
Unterlage und richten Sie sie genau aus.

9. Messen Sie die Lange der Abdeckhaube und
rechnen Sie mit der Formel Haubenlange - 91 =X
die Lange der zusammengebauten
Montageplatten aus.

10. Schrauben Sie die Montageplatten zusammen.
Beachten Sie dabei die Hinweise in den Bildern
4 und 5a - 5c. ‘

TIPPS UND EMPFEHLUNGEN

Stecken Sie nach dem Zusammenbau der
Montageplatten die Antriebe auf und prifen
Sie, ob die Verkleidung passt.

11. Ermitteln Sie das Bandmal3.

H] Bandmal EH

12. Verbinden Sie die Montageplatten.

Es gibt 3 Moglichkeiten, die Montageplatten
miteinander zu verbinden. Welche davon eingesetzt
wird, entscheidet sich durch das Bandmaf3.
BandmaB 1400 - 1415 mm = Verbindung ,A"
BandmaB 1416 — 1475 mm = Verbindung ,B"
Bandmaf3 ab 1476 mm = Verbindung ,C"
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Verbindung “A"

BandmafB 1400-1415 mm

Verbinden Sie die Montageplatten mit dem langen
Verbinder.

Verbindung “B"

BandmaB 1416 — 1475 mm

Verbinden Sie die Montageplatten mit dem langen
Verbinder und der kleinen Zwischenplatte.

Verbindung “C"

BandmaB ab 1476 mm

Verbinden Sie die Montageplatten mit den beiden
kurzen Verbindern und der passend zugeschnittenen
Zwischenplatte.

13. Schrauben Sie die Montageplatten mit je
12 Schrauben in den vorbereiteten Loéchern fest.

Antrieb montieren

TIPPS UND EMPFEHLUNGEN

DuUbel und Schrauben verwenden, die dem
Untergrund angepasst sind.

14. Schlagen Sie die mitgelieferten Haltebolzen mit
einem Hammer in das untere der beiden Lécher
ein.

Gefahr!

A Lebensgefahr durch elektrischen Strom.
Arbeiten an der elektrischen Anlage nur von
Elektrofachkraften ausfuhren lassen.

15. Klemmen Sie die 230 V Anschlussleitung an.

16. Biegen Sie das Kabelende der Erdungsleitung
zu einer Ose und schrauben Sie es an der
Erdungsschraube fest.

17. Verlegen Sie das Netzanschlusskabel
fUr den zweiten Antrieb und ggf. das
Programmschalterkabel in die Nut in den
Montageplatten und befestigen Sie sie mit den
beiliegenden Kunststoffplattchen.

18. Montieren Sie beide Antriebe, siehe ,Antrieb an
der Montageplatte befestigen” auf Seite 22.

Falls die Anlage mit einer SchlieB3folgeregelung
ausgestattet werden soll, bauen Sie diese jetzt ein
(siehe Montageanleitung ED 100/250 ESR).

Falls die Anlage mit einem ED Cover Vario RM
ausgestattet werden soll, bauen Sie diesen jetzt ein.
Siehe Montageanleitung ED Cover Basic RM,

ED Cover VARIO RM.

ED 100, ED 250 WN 059798 45532
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19. Clipsen Sie den neuen Programmschalter in

die Aufnahme des entfernten Netzschalters

ein und schlieBen Sie ihn am Antrieb fUr den
Gangflugel an. Der Anschluss erfolgt auf dem
Anschlussprint an den Klemmen fir den externen
Programmeschalter.

20. Falls Sie den Programmschalter am Antrieb for

den Gangfligel montiert haben, missen Sie das
Anschlusskabel kirzen. Die Kabelenden sind mit
Kabelschuhen zu versehen.

21. Stecken Sie das Kommunikationskabel in die

beiden "liegenden” Stecker auf der Steuerung.

22. SchlieBen Sie das Netzanschlusskabel fUr den

30

zweiten Antrieb an.

zeigt den Anschluss am Gangfligel.

zeigt den Anschluss am Standfligel.

Antrieb montieren

|

braun
schwarz
rot

YOOOOOS

)31 32 34 33 3 3¢

@Q =
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6 Zubehodr anschlieBen
1. Klemmen Sie die Anschlussleitungen an die Stecker an und stecken Sie die Stecker auf den Anschlussprint.
« Maximal 1,5 A Gesamtlast an den Klemmen 1, 1G und 3, maximal 1A Last an Klemme 1G.

« Kabelldnge maximal 30 m bei Verwendung von J-Y(ST)Y 0,8 mm

61 Klemmenbelegung

Upgrade-Card DCW.

@ Dle Klemme gehért zum Lieferumfang der
@ Die Klemme gehért zum Lieferumfang

der Upgrade-Card Brandschutz. 2 2 S
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Zubehor anschlieBen

6.2 Klemmenbelegung bei Verwendung der Upgrade-Card Barrierefreies WC
Die TUranlage muss mit folgenden Komponenten ausgestattet werden:

+ Ruhestrom-Turoffner oder einem geeigneten motorischen Panikschloss
Innen mit einem TUrdricker und auBBen mit einem Knauf

Innen und auBen mit Fladchentastern

AuBen mit einer Status-Anzeige "frei/besetzt"

Innen mit einer Status-Anzeige "besetzt"

Optional kdnnen innen und aulBen
Notschalter montiert werden.
dormakaba empfiehlt, das barrierefreie

32 ED 100, ED 250
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7 Inbetriebnahme
(auch nach Reset mit Werkseinstellung (Fact-Setup))
71 Voraussetzungen

« Der Antrieb ist vollstandig installiert und korrekt mit
dem TUrflUgel verbunden.

« Die separat gelieferten Teile wie Programmschalter
und Impulsgeber (Radarmelder, Nacht/Bank-
SchlUsseltaster) sind montiert und angeschlossen.

« Der Motor ist kalt.

7.2 Antrieb in Betrieb nehmen
1. Schalten Sie den Antrieb am Netzschalter ein.

» Das Display zeigt eine Abfolge von Zeichen,
die den aktuellen Bearbeitungszustand
wiedergeben.

8 Das System wird gepruft.

2 hin- und herspringende Segmente in der

<— | Mitte zeigen an, dass die Steuerung auf

interne Signale wartet (maximal 1 Sekunde).
T T 2 auf- und abspringende Unterstriche zeigen

an, dass die Einbaulage eingegeben werden
kann. Bei falscher Eingabe stehen die Zeichen
im Display auf dem Kopf.

2. Druicken Sie die untere Taste
(nur bei der ersten Inbetriebnahme nétig).

P B B I B B B R V A VI VR v
o NN AN
Die Gerdatekennung "lguft” durch das Display.
ED 100 bzw. ED 250 und die Firmwareversion
(dargestellt durch XX XX).
Kleines, kreiselndes "0" und "P" zeigen an,
o ; . . .
I~ | dass eine weitere Parametrierung erforderlich
ist (nur wdhrend der ersten Inbetriebnahme
oder nach Reset mit Werkseinstellung).
3. Stellen Sie die Parameter: Montageart (AS),
Sturztiefe (rd) und Turbreite (Tb) ein.
Die Bedeutung und Wertebereiche der Parameter
entnehmen Sie der Tabelle auf Seite 34.

7.3 Parameter dndern

1. Dricken Sie die Taste 3 Sekunden
lang, um das Parameterment >
aufzurufen.

2. DruUcken Sie die Tasten, um
den gewinschten Parameter
auszuwdhlen.

3. Druicken Sie die Taste, um den >
Parameterwert anzuzeigen.

4, DrUcken Sie die Taste, um den Wert
zur Anderung auswdhlen. >
=> der Wert blinkt

5. Druicken Sie die Tasten, um den
gewUlnschten Wert einzustellen.

6. Druicken Sie die Taste, um den >
gednderten Wert zu speichern.

VW oder A

VW oder A

ED 100, ED 250 WN 059798 45532

Inbetriebnahme

7. Dricken Sie die Taste, um zum <
Parametermeni zurUckzukehren.

8. Drucken Sie die Tasten, um den
ndchsten Parameter auszuwdhlen.

WV oder A

Nach Verlassen des Parametriermodus zeigt
P das Display ein kleines, kreiselndes “o" und “P"
an.

()

7.4 Lernfahrt durchfUhren

Die Lernfahrt muss bei kaltem Motor durchgefUhrt
werden. Wahrend der Lernfahrt darf der Torfligel
nicht manuell bewegt oder aufgehalten werden, die
Steuerung kann die Parameter ansonsten nicht richtig
ermitteln. Sicherheitssensoren und Impulsgeber

sind wahrend der Lernfahrt abgeschaltet, damit der
Ablauf der Lernfahrt nicht gestért wird. Rauchmelder
und Abschaltung Antriebsfunktion sind aktiv.

1. Sichern Sie den Bewegungsbereich der Turfligel.

2. SchlieBen Sie die TUr und schalten Sie den
Programmschalter in Stellung AUS.

P M Ein kreiselndes "0" und "O" zeigen an, dass
'_'g I} ecine Lernfahrt erforderlich ist.

3. Dricken Sie die Taste ¥ 3 Sekunden lang.

» Die TUr fUhrt verschiedene Bewegungen aus
und das Display zeigt Abfolge von Zeichen.
Die Bewegungen des Turfligels dUrfen nicht
aufgehalten werden.

> ‘_’ Die TUr steht in 70° Position und wartet auf
() die Einstellung der Offnungsweite.

4, Schieben Sie die TUr in die gewUnschte
Offenposition und dricken Sie die Taste V.

> F Falls die Federspannung zu gering ist, zeigt

()] das Display das kleine kreiselnde "o" und "“F"

an.

5. Erhdhen Sie in diesem Fall die Federspannung und
starten Sie die Lernfahrt nevu.
Die TUr ist betriebsbereit.

TIPPS UND EMPFEHLUNGEN

Aufgrund von Systemtoleranzen missen
nach der automatischen Lernfahrt die
tatsdchlichen Krafte am TUrblatt gemessen
und ggf. zur Einhaltung der lokalen Normen
und Vorschriften entsprechend gedndert
werden.

2020-01 33



dormakaba Montage- und Inbetriebnahmeanleitung

7.5 Inbetriebnahme einer 2-fligeligen
Anlage

1. Nehmen Sie den Gangfligel in Betrieb.

2. Schalten Sie den Programmschalter nach
der Lernfahrt auf DAUERAUF.

3. Nehmen Sie den Standflugel in Betrieb.

Zusdtzliche Parametrierung

« Am Gangfligel:
Parameter >dL< (Turtyp) auf “1" stellen.
Parameter >Ad< (Nachlaufwinkel) auf den
gewinschten Wert einstellen.

« Am StandflUgel:
Parameter >dL< auf "2" einstellen.

7.6 Nullpunktfindung nach Netzreset

77 Inbetriebnahme mit integriertem
Rauchmelder

Siehe Montageanleitung ED Cover Basic RM,
ED Cover VARIO RM.

34 ED 100, ED 250

ps Wdhrend der Nullpunktfindung zeigt das
()] b Display das kleine kreiselnde "o0" und "b" an.

Upgrade-Cards installieren

8 Upgrade-Cards installieren

81 Voraussetzungen:
« Der Antrieb ist vollstadndig montiert.
« Die Lernfahrt ist erfolgreich abgeschlossen.
» Die Netzspannung ist eingeschaltet.
« Der Programmeschalter steht in Stellung AUS.
» Das Informationsdisplay zeigt
den Ruhezustand an.

8.2 Verwendung in 2-flugeligen Anlagen

Full-Energy:
Die Upgrade-Card Full-Energy kann an einem oder an
beiden Antrieben installiert werden.

Brandschutz:
Die Upgrade-Card Brandschutz muss an beiden
Antrieben installiert werden.

Professional:
Die Upgrade-Card Professional wird nur am Antrieb
fUr den Gangfligel installiert.

DCWw:

Die Upgrade-Card DCW wird nur an jeweils
dem Antrieb installiert, an dem DCW-Produkte
angeschlossen werden.

8.3 Erste Upgrade-Card installieren
1. Stecken Sie die Upgrade-
Card in den Steckplatz ©O0O0
(siehe Seite 4 Position 9). l

» Wadhrend des
Einsteckens blinkt die
gelbe LED einmal.

» Die Daten werden ~
Ubertragen. Die
Kommunikation zwischen

den Modulen wird durch
langsames Blinken der
grinen LED angezeigt.

» Die entsprechende Funktion ist jetzt
freigeschaltet und kann aktiviert werden
(siehe Seite 39, Parameter F1 - F8).

» Die Anlage ist betriebsbereit.
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8.4 Weitere Upgrade-Cards installieren
Sie kdnnen weitere Upgrade-Cards installieren.

Die erste installierte Upgrade-Card Ubernimmt die
Funktion des Container Moduls. Alle installierten
Funktionen kénnen verwendet werden, solange das
Container Modul im Antriebssystem installiert ist.

1. Entfernen Sie das Container-

Modul. OO0 T

__ T [

00O

2. Stecken Sie die ndchste
Upgrade-Card auf.

Antriebssystem kopiert,
und die Upgrade-Card
wird entwertet.

» Die Funktion wird ins l IIIII II l

3. Entfernen Sie die Upgrade-
Card, sobald die gelbe LED
leuchtet.

4, Stecken Sie das Container-
Modul auf.

das Container-Modul
und speichert die neue
Funktion darin ab.

» Die Steuerung erkennt l IIII"I l

» Langsames Blinken der
grinen LED zeigt den
erfolgreichen Betrieb
an, die Funktion kann

O 2@z

aktiviert werden (siehe
Seite 39, Parameter
F1- F8).

BerUcksichtigen Sie bei der Installation auch

Folgendes:

« Wird das Container-Modul entfernt, so werden die
zuvor freigeschalteten Funktionen nach einiger Zeit
deaktiviert.

« Zur Nevuinstallation der Upgrade-Cards muss eine
erweiterte Werkseinstellung durchgefUhrt werden.

+ Bei einem Austausch der Steuerung wird das
Container-Modul von der alten auf die neue
Steuerung aufgesteckt. Die neue Steuerung
synchronisiert sich mit dem Container-Modul, und
alle Funktionen stehen wieder zur Verfigung.

« Beim Aufstecken einer bereits freigeschalteten
Upgrade-Card wird diese abgelehnt. Dies wird
durch schnelles Blinken der gelben LED angezeigt.
Eine Entwertung des Moduls erfolgt dann nicht.

+ Beim Aufstecken des Container-Moduls einer
fremnden Steuerung wird das Container-Modul
abgelehnt. Dies wird durch schnelles Blinken der
gelben und grinen LED angezeigt. Das Modul kann
nur mit einer Steuerung fest synchronisiert werden.

ED 100, ED 250 WN 059798 45532

Upgrade-Cards installieren

8.41 Upgrade-Card Brandschutz
installieren

1. Installieren Sie die Upgrade-Card Brandschutz
wie unter Punkt 8.3 und 8.4 beschrieben.

2. Stecken Sie den mitgelieferten Lichtleiter in die
grof3ere Bohrung in der Seitenabdeckung auf der
Netzschalterseite.

8.4.2 Upgrade-Card Barrierefreies WC

1. Installieren Sie die Upgrade-Card Barrierefreies
WC wie unter Punkt 8.3 und 8.4 beschrieben.

2. Schalten Sie den ED 100, ED 250 aus und wieder
ein, damit die Funktionen Ubernommen werden.
Beachten Sie bei Verwendung der Upgrade-
Card Barrierefreies WC die gednderte
Klemmenbelegung unter Punkt 6.2.
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9 Parametrierung

Nach durchgefUhrter Lernfahrt kann der Antrieb mit A

den Grundparametern betrieben werden.

Das System bietet zusatzlich die Méglichkeit, die
Fahrparameter den tatsdchlichen Gegebenheiten

anzupassen sowie erweiterte Funktionen zu

aktivieren. Diese Parameter sollten schon wdhrend

der Inbetriebnahme den Winschen der Nutzer

entsprechend eingestellt werden.

Parametrierung

< 3s Quit ‘
> 3s Reset > 3s
PRG
> 3s
<3s LEARN

> 8s

' Fact-Setup

Parameter / Wertebereich

Anzeige

Einheit

Werkseinstellung

= Fett

Erkldrung

Montageart 0-5

AlS)

Sturzmontage Bandseite, Gleitschiene ziehend EN 4-6

Sturzmontage Bandgegenseite, Scherengestdnge drickend

Sturzmontage Bandgegenseite, Gleitschiene drickend

OHC_R

OHC_L

Sturzmontage Bandgegenseite, Scherengesténge drickend EN7

Sturztiefe ED 100: -3 -30

B] ED 250: -3 -50

oOunprwW|INI—2 O

Die Sturztiefe wird in 10 mm Schritten eingestellt. Das notwendige
Maf kann den Montagezeichnungen entnommen werden. Bei
Verwendung des CPD-Hebels miUssen 30 mm von der realen
Sturztiefe abgezogen werden.

Turflogelbreite ED100: 7-11
EI ED 250: 7-16

Der Falz wird in die TUrflugelbreite einbezogen.
Die Turbreite wird in 100-mm-Schritten angegeben.

Tortyp O0-4

1-flogelige Tur

2-flogelige Tur, Gangfligel, Uberlappende Turfligel

2-flugelige Tur, Standfligel, Uberlappende Turfligel

wW(N |2 O

2-flugelige Tur, Gangflugel, stumpfe Turflugel

4

2-flugelige Tur, Standfligel, stumpfe Turflugel

Offnungs- ED100: 8 - 50
geschwindigkeit ED 250: 8 - 60
B] (bei Low Energy
jeweils reduziert

auf max. 27%Sek.)

Grad /
Sekunde
25

Die Offnungsgeschwindigkeit bezieht sich auf den
Automatikbetrieb. Landerspezifische Grenzen missen eingehalten
und nach Einstellung geprift werden. Der volle Einstellbereich steht
nur bei installierter Upgrade-Card Full-Energy zur Verfigung. Die
Geschwindigkeit kann Uber diesen Parameter verdndert werden.
Durch interne Uberwachungen wird die Zuldssigkeit der Einstellung
Uberpruft. Bei einer Uberschreitung wird der eingestellte Wert
abwechselnd mit dem wirksamen Wert angezeigt.

Schlie3- ED 100:2 - 50
geschwindigkeit ED 250:2 - 60
(bei Low Energy
jeweils reduziert
auf max. 27%/Sek.)

Grad /
Sekunde
25

Die SchlieBgeschwindigkeit bezieht sich auf den Automatikbetrieb.
Landerspezifische Grenzen missen eingehalten und nach
Einstellung gepriUft werden. Der volle Einstellbereich steht nur

bei installierter Upgrade-Card Full-Energy zur Verfigung. Die
Geschwindigkeit kann Uber diesen Parameter verdndert werden.
Durch interne Uberwachungen wird die Zuldssigkeit der Einstellung
Uberpriuft. Bei einer Uberschreitung wird der eingestellte Wert
abwechselnd mit dem wirksamen Wert angezeigt.

Offenhaltezeit 0-30
(Vorgabe bei Low
Energy min. 5 s)
0-180
mit Upgrade-Card
Professional

Sekunden
5

Die Offenhaltezeit sollte so eingestellt werden, dass die Personen
genug Zeit haben, die TUr zu passieren. Wird eine ladngere
Offenhaltezeit gewinscht, kann der Einstellbereich mit der
Upgrade-Card Professionell auf 180 s erweitert werden. Die
Offenhaltezeit startet, nachdem der Kontakt / Spannung an

den Impulsgebereingdngen, Innen, AuBBen, Sicherheit, Push & Go
gedffnet wird / abfallt und sich die Tur in gedffneter Position
befindet. Das Signal ist retriggerbar. In der Betriebsart Low Energy
darf die min. Offenhaltezeit von 5 s nicht unterschritten werden.
Die Werte von O — 30 Sekunden kénnen in 1-Sekunden-Schritten
und Werte Uber 30 Sekunden in 5-Sekunden-Schritten eingestellt
werden.

Offenhaltezeit

Nacht/Bank

Sekunden
10

Die Offenhaltezeit Nacht/Bank (Schlusseltaster) kann separat
eingestellt werden. Die Offenhaltezeit Nacht/Bank startet, wenn
der Kontakt am Impulsgebereingang Nacht/Bank gedffnet wird
und sich die TUr in ge6ffneter Position befindet. Das Signal ist
retriggerbar.

36 ED 100, ED 250
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Parametrierung

Parameter /
Anzeige

Wertebereich

Einheit
Werkseinstellung
= Fett

Erkldrung

Offenhaltezeit bei
manueller Offnung

0-30

Sekunden
1

Die Offenhaltezeit nach manueller Offnung wirkt bei jeder reinen
manuellen Offnung, auch bei aktivierter Power-Assist-Funktion und
nach Stop durch die Sensorleiste.

Wandausblendung

BS
5l5)

60 - 99

99 = deaktiviert

Grad
80

Bei Erreichen des eingestellten Winkels wird das Eingangssignal
des Sicherheitssensors Bandseite ignoriert. Die Wandausblendung
wird bendtigt, wenn die TUr gegen ein Hindernis 6ffnet. Je weiter
der Erfassungsbereich des verwendeten Sicherheitssensors

ist, umso grofBer muss der Bereich sein, in dem die Erfassung
ignoriert wird. Im Sinne des Personenschutzes empfehlen wir,
diesen Bereich zu minimieren. Wird beim Offnen der Tur der
Wandausblendungswinkel Uberschritten, erscheint links oben in der
Anzeige der Steuerung ein schnell blinkender Punkt. Diese Anzeige
erlischt bei Unterschreiten des Winkels.

Test
Sicherheitssensor

Test Aus. Die Sicherheitssensoren werden nicht getestet.

Zu verwenden bei dem Sicherheitssensor IRS-2. In Kombination mit
Sicherheitssensoren gemdaB EN 16005 oder DIN 18650 muss einer
der Parameter 1 - 6 verwendet werden. Der Test Pegel Low und
High aktiv ist abh&ngig vom Sensor und muss bei diesem auf den
gleichen Wert eingestellt sein wie im Antrieb.

Test Sensor BS - Pegel High aktiv

Test Sensor BGS - Pegel High Aktiv

Test Sensor BS & Sensor BGS - Pegel High Aktiv

Test Sensor BS - Pegel Low aktiv

Test Sensor BGS - Pegel Low Aktiv

Test Sensor BS & Sensor BGS - Pegel Low Aktiv

Impuls durch
Sicherheitssensor
Bandgegenseite

5

oUW N |-

Das Eingangssignal des Sicherheitssensors wird ignoriert, sobald
die TUr geschlossen ist.

-

Bei geschlossener Tur kann mit dem Sicherheitssensor ein
Offnungsimpuls ausgeldst werden.

Ausblendung
Sicherheitssensor
BS bei Initialfahrt

5

Der Sicherheitssensor BS ist bei der Initialfahrt nicht aktiv
(wird ausgeblendet).

Der Sicherheitssensor BS ist bei der Initialfahrt aktiv.

Entriegelungszeit

IC2]
[y

100 ms

Die Entriegelungszeit startet nach Impulsgabe. Erst nach Ablauf
der Entriegelungszeit wird die TUr geéffnet. Bei der Einstellung
"0" wird das Andricken vor dem Entriegeln nicht ausgefUhrt.

Je nach verwendeter Verriegelung und in Kombination mit dem
Ruckmeldekontakt verdndert sich der Ablauf.

Entriegelungskraft

)
[c]

Die Entriegelungskraft bestimmt die Starke, mit der die Tur vor
dem Offnen in Richtung "ZU" gedriickt wird. Die Zeit wird durch den
Parameter Entriegelungszeit bestimmt. Das Dricken in Richtung
"ZU" kann sinnvoll sein, um einen evtl. vorhandenen E-Offner

zu entlasten und dessen Offnen zu gewdhrleisten. Je héher der
Wert eingestellt wird, desto gréBer ist auch die Belastung der
Gestangebefestigung. Um eine lange Lebensdauer des Systems zu
erhalten, stellen Sie die Kraft nur so groB3 wie wirklich nétig ein.

Test PR-Modul

Test aus

Beim SVP-2000 DCW und beim M-SVP 2000 DCW ab V1.5 kann
ein Power-Reserve-Modul verwendet werden, das regelmdaBig
getestet werden muss. Der Test wird automatisch aktiviert, wenn
ein Brandschutzmodul in Verbindung mit SVP-2000 DCW oder
M-SVP 2000 DCW ab V1.5 erkannt wird. Der Parameter kann
nachtrdglich auf O gesetzt werden, wird aber bei RUcksetzung auf
Werkseinstellung wieder aktiviert. Der Test des PR-Moduls wird alle
24 h durchgefihrt, 10 min. nachdem das Netz eingeschaltet wurde.
Bei einem Fehler werden keine Entriegelungen mehr durchgefUhrt
und damit auch keine automatischen TUrfahrten mehr gestartet.

Statische Kraft in
Offnungsrichtung
(Grundparameter
for

Windlastregelung)

Fld

2-15
(reduziert bei
Low Energy)

10N

Die an der SchlieBkante wirkenden Krafte kénnen Uber diesen
Parameter veréndert werden. Durch interne Uberwachungen wird
die Zulassigkeit der Einstellung Uberprift. Bei einer Uberschreitung,
wird der eingestellte Wert abwechselnd mit dem wirksamen

Wert angezeigt. Aufgrund von Systemtoleranzen muissen nach

der automatischen Antriebslernfahrt die tatsdchlichen Krafte am
TUrblatt gemessen und ggf. zur Einhaltung der lokalen Normen und
Vorschriften entsprechend gedndert werden.
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Parametrierung

Parameter /
Anzeige

Wertebereich

Einheit

Werkseinstellung

= Fett

Erkldrung

Statische Kraft in 2-15
SchlieBrichtung
(Grundparameter
for
Windlastregelung)

(reduziert bei
Low Energy)

10N
6

Die an der SchlieBkante wirkenden Krafte kénnen Uber diesen
Parameter verdndert werden. Durch interne Uberwachungen wird
die Zulassigkeit der Einstellung Uberprift. Bei einer Uberschreitung
wird der eingestellte Wert abwechselnd mit dem wirksamen

Wert angezeigt. Aufgrund von Systemtoleranzen muissen nach

der automatischen Antriebslernfahrt die tatsdchlichen Krafte am
TUrblatt gemessen und ggf. zur Einhaltung der lokalen Normen und
Vorschriften entsprechend gedndert werden.

Endschlagimpuls 0-9

€A

Neben dem mechanischen Endschlag steht fir den
Automatikbetrieb ein motorischer Endschlag zur Verfugung. Mit
dem motorischen Endschlag kénnen beim SchlieBen TUrdichtungen
oder Verriegelungen Uberwunden werden. Die Einstellung soll von
einem kleinen Wert beginnend erhoht werden, um Beschddigungen
der TUr zu verhindern. Es ist unbedingt sicherzustellen, dass die
Tor selbst und die Gesténge-/ Gleitschienenbefestigung fur die
zusdtzlich und dauerhaft eingeleiteten Kréfte geeignet sind. Im
Zweifelsfall empfehlen wir, die geringste mogliche Einstellung zu
wdhlen.

Endschlagwinkel 2-10

A

Grad

Mit dem Endschlagwinkel wird der Turoffnungswinkel festgelegt, ab
dem der motorische Endschlagimpuls wirksam ist.

Zuhaltekraft 0-9

0 =aus
1-9=ein

Die Zuhaltekraft wird permanent nach dem Endschlag angelegt.
Diese Kraft soll die Tur in der ZU-Position halten, auch wenn Wind
auf die TOr drUckt. Die Zuhaltekraft ist von O (aus) bis 9 (maximum)
einstellbar.

Push & Go 0-1

0 =aus
1=ein

Nach der Aktivierung wird eine automatische Offnung der Tur
gestartet, wenn sie manuell aus der “ZU"-Position heraus um einen
Winkel von 4° in Richtung "AUF" bewegt wird. FUr diese Funktion
muss zusdatzlich der Wert "hd" auf O gesetzt werden.

Programm- 0-4
schalterart

Interner Programmschalter ist aktiv.

Es ist ein externer Programmschalter mit Kontakten am
Anschlussprint angeschlossen. Der Anschlussstecker des internen
Programmschalters muss abgezogen werden.

Es ist ein externer DCW-Programmschalter am Anschlussprint
angeschlossen. Der Anschlussstecker des internen
Programmschalters muss abgezogen werden.

Steuerung des Programmschalters Uber TMS-Software

Steuerung des Programmschalters Gber TMS-Software oder
DCW-Programmschalter

EPS DCW 0-1
- Verhalten nach

Netzreset
EH

Bei einem Netzausfall oder nach Abschalten des Antriebs wird
der Programmschalter bei Netzeinschalten automatisch in die
letzte bekannte Stellung geschaltet. Wichtig: Der Zeitpunkt des
Netzteinschaltens kann auch auBerhalb der Gesché&ftszeiten
liegen und hat damit Einfluss auf den versicherungstechnischen
Verschluss.

Bei einem Netzausfall oder nach Abschalten des Antriebs wird der
Programmschalter bei Netzeinschalten automatisch in die Stellung
AUS geschaltet. Diese Funktion soll verwendet werden, wenn der
versicherungstechnische Verschluss gegeben sein muss.

Interner 0-1
Programmschalter

— Einschalt-

verzégerung

Die Funktion des internen Programmschalters wird unverziglich
nach dem Umschalten vom Antrieb Ubernommen.

Nach dem Umschalten des internen Programmschalters wird
die Funktion mit einer Verzégerung von 10 s Gbernommen.
Diese Funktion ist sinnvoll, wenn der PGS umgestellt werden
muss und die Person die Tur nach dem Umstellen noch durch die
Standardmelder passieren muss. Ein zusatzlicher Taster Nacht/
Bank ist nicht erforderlich.

Tagesfreischaltung 0-1

Die Tur wird bei Erreichen der ZU-Position immer verriegelt.

Die Tur wird in der Betriebsart Automatik bei Erreichen der
ZU-Position nicht verriegelt. Der Verriegelungskontakt bleibt
dauerhaft geschaltet. In Verbindung mit Motorschléssern wird
dadurch eine schnellere Offnung erreicht. Bei der Verwendung eines
E-Offners muss dieser Offner fir 100-%-Einschaltdauer geeignet
sein, um Beschddigungen auszuschlieBen.
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Parameter /
Anzeige

Wertebereich

Einheit
Werkseinstellung
= Fett

Erkldrung

Statusrelais
Funktion

0

Das Statusrelais ist deaktiviert.

1

Das Statusrelais wird geschaltet, sobald die eingestellte
ZU-Position erreicht ist.

2

Das Statusrelais wird geschaltet, sobald die eingestellte
Offen-Position erreicht ist.

Stérung
Alle Stérungen, die zu einer Meldung an der internen Anzeige
fUhren, werden durch Ausgabe am Statusrelais gemeldet.

TUr ZU und verriegelt.

Stérung oder Information

Alle Stoérungen oder Informationen, die zu einer Meldung an der
internen Anzeige fUhren, werden durch Ausgabe am Statusrelais
gemeldet.

Das Statusrelais wird geschaltet, wenn die TUr weiter auf ist als der
Parameter "Statuskontakt Winkel”. Der Wert des Parameters kann
nur per Handheld verdndert werden.

Steuerung
Ausgang 1G, mit
dem Eingang 4/4a

Augang 1G ist unabhé&ngig vom Kontakt 4/4a.

Der Verriegelungsausgang (Klemme 1G) schaltet, sobald der
Kontakt 4/4a gedffnet wird. Der Kontakt schaltet daverhaft,
daher ist die fur die Verwendung zwingend ein E-Offner mit 100
% Einschaltdauer erforderlich, z. B. ein Ruhestrom&ffner. Diese
Funktion ist nicht fir Motorschlésser Uber DCW aktiv.

Zyklenzd&hler

10.000
Zyklen

Die Anzeige erfolgt in Schritten zu 10.000 Zyklen.

Beispiel: Anzeige 4 = 40.000 Zyklen, Anzeige 53 = 530.000 Zyklen.
Mit dem Handheld kann der Wert genau ausgegeben werden.
Der Wert 99 auf der internen Anzeige bedeutet 990.000 oder
hoher.

Fehlerspeicher
|6schen

Ohne Funktion.

Der Fehlerspeicher wird geléscht.
Danach wird der Parameter automatisch wieder auf O gesetzt.

Serviceintervall-
anzeige (LED gelb)

zurUcksetzen
]9

Ohne Funktion.

Der Servicezyklen- und Zeitzdhler wird auf die Werte 200.000
Zyklen und 12 Monate zurUckgesetzt. Eine davon abweichende
Einstellung muss mit dem Handheld durchgefiUhrt werden
(siehe auch Funktion Service-LED).

Werkseinstellungs-

level

Durch Betdtigung der Taste Fact-Setup auf der Bedienschnittstelle
> 8 Sekunden kann der Antrieb auf die Werkseinstellung
zurickgesetzt werden. Mit dem Parameter SL kann vor der
DurchfUhrung der Werkseinstellung festgelegt werden, welche
Daten dabei geléscht werden.

Standard Werkseinstellung: Alle Parameter werden auf die
Werkseinstellung zurickgesetzt. Die installierten Upgrade-Cards
bleiben jedoch erhalten und mUssen nicht neu installiert werden.

Erweiterte Werkseinstellung:

Alle Parameter werden auf die Werkseinstellung zurickgesetzt.
Die installierten Upgrade-Cards werden aus dem Speicher

der Steuerung geléscht. Steuerung und Upgrade-Card

kénnen wieder unabhdngig voneinander verwendet werden
(Auslieferungszustand).

Offnungswinkel

0-110

Grad

Der bei der Lernfahrt eingestellte Offnungswinkel wird hier
angezeigt. Eine Verdnderung kann nur Uber eine Lernfahrt erfolgen.
Aufgrund von Montage- und Parametertoleranzen kann die Anzeige
von der tatsdchlichen TUrposition abweichen.

TirschlieBer-/
Automatikmodus

Der Automatikmodus sollte verwendet werden, wenn die TUr
bevorzugt automatisch gedffnet wird und Bewegungsmelder
eingesetzt werden. Bei Blockierungen wahrend des SchlieBens
reversiert der Antrieb automatisch. Die Fahrkurve ist fur ein
sicheres SchlieBen optimiert. Die Windlastregelung und die Push &
Go-Funktion kénnen nur im Automatikmodus verwendet werden.

Der TurschlieBermodus sollte verwendet werden, wenn die Tur
hauptsdchlich manuell und nur selten automatisch geéffnet wird.
Bei Blockierungen wéahrend des SchlieBens verbleibt die Tor an

der aktuellen Position. Die Fahrkurve ist fir manuelle Offnung
optimiert. Die Power-Assist-Funktion soll nur im TurschlieBermodus
verwendet werden.

Power-Assist-
Startwinkel

HA

Grad

Einstellung des Winkels, ab dem die Power-Assist-Funktion wirken
soll. Je kleiner der Wert, desto empfindlicher reagiert die Power-
Assist-Funktion.
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Parameter /
Anzeige

Wertebereich

Einheit

Werkseinstellung

= Fett

Erkldrung

Power-Assist-
UnterstUtzungs-

kraft

0-10

(o}

Einstellung der Starke der Power-Assist-Unterstitzung. Je groBer
der Wert, desto leichter kann die Tur manuell gedéffnet werden.
Bei O ist die Funktion deaktiviert. Die Power-Assist-Funktion
steht nur im TUrschlieBermodus (hd=1) zur Verfigung. Wird die
UnterstUtzung zu hoch eingestellt, kann sich die TUr von selber
6ffnen!

UnterstUtzung
Manueller Modus
in ZU-Position

0-10

Einstellung der Stdarke der Power-Assist-UnterstUtzung in der
ZU-Position. Je groBer der Wert, desto leichter kann die Tur manuell
aus der ZU-Position gedffnet werden. Die Power-Assist-Funktion
steht nur im TUrschlieBermodus (hd=1) zu Verfigung.

Upgrade-Cards

Upgrade-Card nicht installiert, Funktion nicht verfigbar.

Upgrade-Card installiert, Funktion nicht aktiviert.

Upgrade-Card installiert, Funktion aktiviert.

Upgrade-Card wurde entfernt, Funktion nicht mehr verfugbar.

Upgrade-Card
Brandschutz

AL

Nach der Installation wechselt der Wert auf 2. Die Upgrade-Card
Brandschutz wird zum Aufbau einer Festellanlage gemaB EN 14637
oder dhnlichen Standards bendtigt. Nur mit installierter Upgrade-
Card Brandschutz steht der leitungsUberwachte Meldereingang
zum Anschluss des RM-ED oder des integrierten Rauchmelders

zur Verfigung. Die Funktion Full-Energy wird automatisch mit
aktiviert.

Upgrade-Card
Full-Energy

0,23

Nach der Installation der Upgrade-Card wird automatisch der Wert
2 aktivert. Nach der Aktivierung steht fur die Parameter So, Sc, Fo
und Fc der volle Einstellbereich zur Verfugung.

Upgrade-Card
Professional

StromstoR3

0,123

Nach der Installation wechselt der Wert auf 1. Die Funktion muss
zusdtzlich durch das Setzten des Parameters F3 auf den Wert 2
aktiviert werden. Mit der StromstoRBfunktion kann eine Tur Uber
einen Taster bedarfsgerecht ohne Offenhaltezeit gesteuert werden.
Die Tur 6ffnet beim ersten Impuls und schlieBt erst wieder beim
zweiten Impuls des Tasters. Die Taster mUssen an einen Nacht/
Bank-Eingang (3 & 35 oder 57 & 57a) angeschlossen werden. Innen-
und AuBenmelder werden weiterhin Uber die Offenhaltezeit dd
gesteuvert. Die Kombination mit der Schwestern-Betten-Funktion
ist méglich, zusatzlich zu den Nacht/Bank-Eingangen bewirken
dann auch Impluse an den Eingdngen Schwestern oder Betten eine
dauerhafte Offnung.

Erweiterte
Offenhaltezeit

0,23

Nach der Installation wechselt der Wert auf 2. Der Einstellbereich
des Parameters dd wird von O - 30 Sekunden auf O - 180 Sekunden
erweitert, die TUr kann somit langer offen gehalten werden.

Schwestern-
Betten

0,123

Nach der Installation wechselt der Wert auf 1. Die Funktion muss
zusdtzlich durch das Setzten des Parameters F5 auf den Wert 2
aktiviert werden. Die Funktion ermdéglicht bei 2-flugeligen Turen
eine getrennte (nur Gangfligel, Schwester) oder gemeinsamme
(Gang- und Standfligel, Betten) Offnung. Der Impulsgeber fir die
Schwestern-Offnung muss an den Klemmen des AuBenmelders 41
& 3, der fur die Betten-Offnung an den Klemmen des Innenmelders
42 & 3 angeschlossen werden. Ist gleichzeitig die Funktion Push &
Go, Parameter PG, aktiviert, 6ffnet bei manuellen Begehung nur
der Gangfligel automatisch. Die Nacht/Bank-Eing&nge bewirken
nur eine Offnung des Gangfligels. Bei aktivierter Funktion steht
die Programmschalterfunktion Ausgang nicht zur Verfigung.

Eine Kombination mit der StromstoRBfunktion ist mdglich. Impluse
an den Eingdngen Schwestern oder Betten bewirken dann eine
dauerhafte Offnung.

Upgrade-Card
Behinderten WC

0,123

Nach der Installtion wechselt der Wert auf 1. Die Funktion

muss zusdtzlich durch Setzten des Parameters F7 auf den

Wert 2 aktiviert werden. Nach der Aktivierung ist zusatzlich ein
Netzreset erforderlich. Schalten Sie dazu das Gerdt aus und
nach 10 Sekunden wieder ein. Durch Einsatz der Upgrade-Card
Barrierefreies WC werden die Ein-und Ausgdnge der Steuerung
mit den speziell fUr diese Anwendung notwendigen Funktionen
belegt, und die notwendigen Zubehérkomponenten kénnen direkt
angeschlossen werden.
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Parametrierung

Parameter / Wertebereich Einheit Erkldrung
Anzeige Werkseinstellung
= Fett
Upgrade-Card 0,23 Nach der Installtion wechselt der Wert auf 2. Nach der Aktivierung
DCW steht der DCW-Bus am Antrieb zur Verfigung.
Folgende Komponenten kénnen angeschlossen werden:
- Programmschalter EPS DCW (max. 2 Stick),
- Motorschlosssteuerung SVP-S 2x DCW (max. 2 Stuck)
- Motorschloss SVP 2000 (max. 1 Stick)
- RM-ED (max. 2 Stuck)
- SchlUsseltaster ST 32 DCW (max. 2 Stick)
- 1/O-Modul DCW (max. 1 Stick)
Konfiguration 0-1 (0] Handheld Betrieb. Die Schnittstelle ist zur Kommunikation mit dem
der Schnittstelle Handheld programmiert.
COoOM1 1 TMS-Software
(stehender
Stecker)
Offnungs- 5-40 10° Hier wird der Winkel eingegeben, von wo ab die Tur bei der Offnung
dampfung bei von Hand gebremst wird. Der eingegebene Wert zdhlt vom
Offnung von Hand eingestellten Offnungswinkel rickwarts.
Beispiel:  Offnungswinkel: 90°
Parameter bc: 12°
=> Offnungsdédmpfung beginnt bei 78°
TUrdicke 0-99 0...35..99 Die Turdicke hat einen Einfluss auf den gemessenen
BI mm Turéffnungswinkel. Ist eine genauere Auflésung notwendig, kann die
d tatsdchliche Turdicke angegeben werden.
Abschaltung 0-1 (0] Offnerkontakt
Antriebsfunktion Bei gedffnetem Kontakt wird die Antriebsfunktion abgeschaltet.
Wirkrichtung Diese Wirkrichtung muss bei Schlossschaltern verwendet werden,
die mit einem Wechsel- oder Offnerkontakt ausgestattet sind.
1 SchlieBerkontakt
Bei geschlossenem Kontakt wird die Antriebsfunktion abgeschaltet.
Diese Wirkrichtung muss bei Schlossschaltern verwendet werden,
die mit einem SchlieBerkontakt ausgestattet sind.
Nacht/Bank 0-1 (o] SchlieBerkontakt
Wirkrichtung Die Nacht/Bank-Funktion wird bei geschlossenem Kontakt
B] ausgeldst. Diese Wirkrichtung wird bei einem SchlUsseltaster oder
einer Zutrittskontrolle bevorzugt.
1 Offnerkontakt
Die Nacht/Bank-Funktion wird bei gedffnetem Kontakt ausgelést.
Diese Wirkrichtung wird haufig beim Anschluss an eine RWA-
oder GLT-Anlage verwendet, um Turen mit einem Offnerkontakt
anzusteuern.
Auslésen der 0-1 1 Funktion eingeschaltet
Feststellanlage Wird der Antrieb als Feststellanlage betrieben, kann die manuelle
durch Ausricken Auslésung durch manuelles SchlieBen des Turfligels um 10°
des Turflugels (+/- 2°) von der gelernten Offenhalteposition aus erfolgen. Ein
Handauslésetaster ist nicht erforderlich.
0 Funktion ausgeschaltet
Wird der Antrieb als Feststellanlage betrieben, ist fUr die manuelle
Auslésung ein Handauslésetaster zwingend erforderlich.
Nachlaufwinkel bei 0-30 0...30° Hier wird der Winkel eingestellt, den der Gangflugel zurickgelegt
2-flugeligen TUren haben soll, bevor der Standfligel beginnt zu 6ffnen.
[t
Bandabstand +5--5 3 Der Bandabstand ist bestimmend fur den errechneten Turwinkel.
Wenn er sich auch nur in geringem Maf3 auswirkt, so kann er bei
Extremfdallen zur Erhéhung der Genauigkeit eingestellt werden.
Die Grundeinstellung des Parameters HS ist 3, for 30 mm.
Bei Center-Pivoted-Doors muss hier die Einstellung in den
negativen Bereich verdndert werden. AnschlieBend ist eine
Lernfahrt erforderlich, da das System in Abhdangigkeit der
eingestellten Parameter eine Winkeltabelle anlegt.
Sonderfunktion 0-1 0 = nicht aktiv OHC-Dauerauf Uber Nacht-Bank
1 = aktiv
Sonderfunktion 0-1 0 = nicht aktiv.  OHC-gednderte Hinderniserkennung
1= aktiv
Sonderfunktion 0-1 0 = nicht aktiv  Reversieren bei Auslosung SL-BGS im Betriebsmode hd=1

1= aktiv
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10 Diagnose / Fehlersuche

ED 100, ED 250 Antriebe entsprechen einem

hohem Sicherheitsstandard und allen notwendigen
technischen Regeln und Anforderungen. Interne,
sowie durch den Antrieb verwaltete externe
Sicherheitsschaltkreise werden zyklisch Gberwacht.
Wahrend des Betriebs der Gerdte kdnnen Situationen
auftreten, die zu einer Fehlermeldung fUhren.

Der Antrieb versucht die Ursache zu ermitteln

und dementsprechend zu reagieren. Die Reaktion
erfolgt je nach Schwere der Ursache und geht

von einer Information bis zum Abschalten der
Automatikfunktion des Antriebs. In diesem Fall
schaltet der Antrieb in den Notbetrieb und fungiert
als TurschlieBer. Die Tur kann manuell begangen
werden.

Informationen "In” und Fehlermeldungen "EO" ... "E9"
werden an der Anzeige der Bedienerschnittstelle

und der roten LED am internen Programmschalter
ausgegeben.

Die Ausgabe an der LED erfolgt kodiert und kann der
Fehlertabelle entnommen werden. Fehlermeldungen
"EQ" ... "E9" werden im Fehlerspeicher abgelegt

und kénnen an der Anzeige der Bedienschnittstelle
oder mit dem Handheld ausgelesen werden. Eine
aktuell anliegende Fehlerinformation belegt immer
den Fehlermeldungsspeicherplatz EO. Durch einen
weiteren Fehler oder durch dessen Quittierung wird er
in den Fehlermeldungsspeicherplatz E1 verschoben.
Maximal 9 Fehler kénnen so in den Fehlerspeichern
E1 - E9 gespeichert werden. Gleiche Fehlermeldungen,
die nacheinander auftreten, werden nicht erneut
gespeichert.

Zum Aufrufen der Fehlermeldungen EO ... E9

kurz P driscken.

Diagnose / Fehlersuche

101 Umgang mit Informationen "In"
Informationen dienen der Servicefreundlichkeit

des Antriebs und weisen sowohl auf fehlerhafte
Zustdnde wie auch auf Betriebszustdnde hin, die den
Automatikbetrieb des Antriebs unterdricken.

Beispiel:
In 08 ->Not-Aus ist gedrickt, der Antrieb fUhrt
keine Automatikfunktionen aus.

->Eine Blockierung wurde erkannt, der
Antrieb arbeitet weiter.

Eine Information kann bei wiederholtem Auftreten in

eine Fehlermeldung umgeleitet werden.

In O1

10.2 Umgang mit Fehlermeldungen
"EO" ... "EQ"

Fehlermeldungen deuten auf einen Hardwaredefekt

hin. Aber auch Montagefehler und manuelle

Bedienung wdhrend Sicherheitstests kdnnen

Fehlermeldungen verursachen, und das System

schaltet in den Notbetrieb. Zum Reset von

Fehlermeldungen stehen die folgenden Mdglichkeiten

zur Verfigung:

« Umschalten des Programmschalters in Aus oder
zuricksetzen durch Dricken der Reset-Taste der
Bedienschnittstelle bei gedffneter Verkleidung.

+ Netzreset. Ausschalten des Netzschalters. Wieder
einschalten nach 10 Sekunden.

Vor der Quittierung einer Fehlermeldung sollte stets

die Analyse und Beseitigung der Ursache stehen. Die

nachfolgende Tabelle dient als Hilfestellung.

Stérung Mégliche Ursache

Abhilfe

TUr kann nur manuell
begangen werden oder
die Tur 6ffnet nicht
automatisch, nachdem
ein Offnungsimpuls
gegeben wurde.

Priofung der grinen LED.
Leuchtet die grine LED nicht,
besteht ein Problem mit der
Spannungsversorgung.

Netzschalter muss eingeschaltet sein.

Die Netzspannungsversorgung muss geprift und
ggf. wiederhergestellt werden.

Liegt Netzspannung an, aber es stehen keine
24V DC zur Verfugung, muss das Netzteil
getauscht werden.

Prufung der roten LED.
Wenn die rote LED am
Netzschalter blinkt, hat
die Steuerung einen Fehler

festgestellt und der Notbetrieb

ist aktiviert.

Die Fehlerbehebung ist in der Liste "Informationen
und Fehlermeldungen" beschrieben.

Der Programmschalter befindet

sich in der Stellung Aus oder
Ausgang.

Programmschalter in die Stellung Automatik oder
Dauerauf stellen.

Es liegt ein Signal vom
Sicherheitssensor an der
Bandseite an, und dieser
verhindert das Offnen.

Die Signale der Sicherheitssensoren werden zur

Diagnose direkt mit den 2 Dezimal- DD

punkten der LED Anzeige an der
Bei Erfassung leuchtet der jeweilige Dezimalpunkt.

Bedienschnittstelle angezeigt.

Die Verdrahtung und Funktion des Sensors missen
gepriuft werden. Wenn die LED oben links blinkt, ist
die Wandausblendung aktiv. Es liegt kein Fehler vor.
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Stérung Madgliche Ursache Abhilfe

Wadhrend der Installation: Der Stecker der Bremsschaltung Der Stecker muss je nach verwendetem Gestdnge
Die TUr kann nur ist in der falschen Position. positioniert werden.

sehr schwer manuell Siehe Seite 23 Punkt 5.11.

gedffnet werden, und die

SchlieBfahrt erfolgt mit

hoher Geschwindigkeit.

Die Lernfahrt kann nicht Der Programmschalter ist in der Programmschalter in Position AUS schalten.
gestartet werden. falschen Position.

Das Signal Abschaltung Verdrahtung des Rauchmelder oder Stopp-Signal
Antriebsfunktion (4/4a) ist aktiv. an 4/4a prifen.

Der interne/externe Der Parameter Der verwendete Typ muss als Parameter

Programmschalter Programmschalterart ist falsch  Programmschalterart korrekt eingestellt sein.

funktioniert nicht eingestellt.

oder nur fehlerhaft Das Kabel des internen Kabel prifen und ggf. aufstecken.
Programmschalters ist nicht
aufgesteckt.
Anschlussfehler oder Die Verdrahtung und Funktion des Schalters
Schalterdefekt. muUssen gepriUft werde.

Die Tur offnet Der Parameter Offenhaltezeit = Offenhaltezeit reduzieren.

automatisch, schliet ist zu lange eingestellt.

aber erst nach langer Zeit Der Programmschalter ist in der Programmschalter umstellen.

oder gar nicht. Position Dauerauf.
Es liegt ein Signal vom Die Signale der Sicherheitssensoren werden zur
Sicherheitssenor an der Diagnose direkt mit den 2 Dezimal-
Bandgegenseite an, dass das punkten der LED Anzeige an der DD
SchlieBen verhindert. Bedienschnittstelle angezeigt.

Bei Erfassung leuchtet der jeweilige Dezimalpunkt.
Die Verdrahtung und Funktion des Sensors missen
geprift werden. Wenn die LED oben links blinkt, ist
die Wandausblendung aktiv. Es liegt kein Fehler vor.

Es liegt ein Signal von einem Die Verdrahtung der angeschlossenen Impulsgeber

angeschlossenen Impulsgeber muss geprUft werden. Es ist in allen Fallen ein

an, das das SchlieBen verhindert. SchlieBerkontakt zu verwenden. Der Signaleingang
57/57a darf mit einer Fremdspannung betrieben
werden. Zur Lokalisierung des Fehlers sind die
Signalleitungen 35, 57, 42 und 41 der Reihe nach zu

entfernen.
Die Fahrgschwindigkeiten Die Lernfahrt wurde bei Lernfahrt bei kaltem Motor erneut durchfihren.
weichen stark von den warmem Motor durchgefihrt,
eingestellten Parametern und das Turfligelgewicht wurde
ab. dadurch falsch ermittelt.
C
) 0 0 0 0 0 &b LED rot
0 0 0 0 o LED gelb
0 0 4 00— O—0—© Netzschalter
00 0o 0 0 0
(Y 0 & LED grin
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11 Fehlermeldungen

Fehlermeldungen

Anzeige Anzeige Bedeutung / Ursache
LED

Fehlerbehebung

In O1 keine  Blockierung
Die TUr wird durch ein Hindernis blockiert, und die
TUrbewegung durch den Antrieb wurde gesto ppt.

Die Turbewegung sollte im spannungslosen

Zustand gepruft werden, und evtl. vorhandene
Schwergdngigkeiten missen beseitigt werden. Der
dauerhafte Betrieb an einer defekten TUr kann zur
Beschadigung des Antriebs fihren. Eine Blockierung
wird h&ufig auch durch Personen ausgeldst. Dies kann
daran liegen, dass der Erfassungsbereich der Sensoren
nicht zur Offnungsgeschwindigkeit des Antriebs passt
und die TUr wdhrend der Begehung unweigerlich berUhrt
wird. In diesem Fall sollte der Erfassungsbereich der
Sensoren und/oder die Offnungsgeschwindigkeit des
Antriebs erhéht werden. Die Wirksamkeit ist durch
Begehversuche nachzuweisen.

In 08 keine  Abschaltung Antriebsfunktion

Am Eingang kann eine Notbefehlseinrichtung, ein

Der Kontakt 4/4a ist geéffnet. Der Antrieb schaltet Schlossschalter oder ein anderes Sicherheitssystem

in den Notbetrieb und kann nur noch manuell
begangen werden.

angeschlossen sein. Entweder hat das System
ausgeldst, oder es liegt ein Defekt vor. Die Auslésung
muss zurUckgesetzt werden. Der Antrieb startet den
Betrieb automatisch. Ist dies nicht der Fall, missen
die Verdrahtung und die verursachenden Systeme
Uberprift werden.

In 09 keine  Upgrade-Card Signalfehler
Die installierte Upgrade-Card wurde entfernt, oder
bei der Installation von 2 Upgrade-Cards wurde die
zuerst installierte Upgrade-Card
(Container-Modul) nicht wieder eingesteckt.

Installierte Upgrade-Cards missen in der Steuerung
dauerhaft verbleiben und dirfen nicht entfernt werden.
Werden mehrere Upgrade-Cards installiert, bekommt
die zuerst verwendte Upgrade-Card die Funktion eines
Container-Moduls und muss als letztes wieder auf der
Steuerung aufgesteckt werden (siehe Kapitel Upgrade-
Cards). Bei einem Defekt des Container-Moduls muss
ein neuer Satz Funktionsmodule verwendet werden.

In 11 Die rote Auslésung Feststellanlage
LED  Die Feststellanlage wurde ausgeldst.
leuchtet

Die Feststellanlage kann automatisch durch

den Rauchmelder und manuell durch einen
Handauslosetaster oder Ausricken des Turflugels
ausgeldst werden. GemdaB DIN 18263-4 muss die
Wiederinbetriebnahme durch eine bewusste Handlung
erfolgen. Je nach Konfiguration der Anlage erfolgt

dies durch manuelle Offnung der Tur bis zum gelernten
Offnungswinkel, Gber den PGS durch Schalten in die
Stellung AUS, oder Reset Uber die Tasten { und } am
internen Bedienerfeld. Dabei ist darauf zu achten, dass
der Rauchmelder nicht ausgeldst hat. Ist ein Reset nicht
erfolgreich, kann ein Defekt am Rauchmelderanschluss
vorliegen, und die Anlage muss durch Fachpersonal
Uberpruft werden.

In 14 keine  Die 24 V fUr externe Komponenten ist nicht
vorhanden.

Die haufigste Ursache ist ein Kurzschluss der
24 V-Versorgung.

In 23 keine  Verschlussalarm
Die Tur wird in der ZU-Position blockiert.
Eine Offnung ist nicht maglich.

Haufigste Ursache ist eine abgeschlossene Tur.

Der Fehler kann vermieden werden, wenn ein
Schlossschalter installiert wird. Der Schlossschalter
erkennt den Schaltzustand des Schlossriegels und
schaltet ggf. den Antrieb aus. Der Einsatz eines
Schlossschalters wird empfohlen, da die dauerhafte
Offnung gegen die verschlossene Tur zur Beschadigung
des Antriebs oder der Tur fUhren kann.

In 61 keine  Kommunikationsfehler bei 2-flugeligem Betrieb
Die Kommunikation zwischen den beiden Gerdaten
ist unterbrochen.

Das Kommunikationskabel zwischen den beiden
Antrieben muss Uberprift werden. Nach einer visuellen
Kontrolle prifen Sie die Verwendung der richtigen
Schnittstelle an der Steuerung.

In 71 keine  Fehler des 2. Abschaltwegs
Der Test des 2. Abschaltwegs ist fehlgeschlagen.

Nachdem ein Fehler des 2. Abschaltwegs ermittelt
wurde, wird der Test bei der ndchsten SchlieBfahrt
wiederholt. Wenn dann kein Fehler vorliegt, wird
die Information geldscht, ansonsten wird der Fehler
weiterhin angezeigt.
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Fehlermeldungen

Anzeige Anzeige Bedeutung / Ursache

Fehlerbehebung

LED
In72 keine  Strommessschaltung Systemtoleranzen und Umfeldbedingungen
Der zyklisch durchgefUhrte Test der internen beeinflussen die Strommessung. Deshalb kann sie
Strommessschaltung konnte nicht erfolgreich nicht immer beim ersten Mal erfolgreich abgeschlossen
durchgefihrt werden. werden. Es wird dann eine Information ausgegeben.
Dies ist z. B. der Fall, wenn im Augenblick der Messung
die Tur manuell begangen wird. Der Test wird
automatisch wiederholt.
In73 keine  Bremsschaltungstest Systemtoleranzen und Umfeldbedingungen beein-
Der zyklisch durchgefUhrte Test (alle 24 Stunden)  flussen den Bremsschaltungstest. Deshalb kann
der internen Bremsschaltung konnte nicht der Test nicht immer beim ersten Mal erfolgreich
erfolgreich durchgefUhrt werden. abgeschlossen werden. In diesem Fall wird eine
Information ausgegeben. Dies ist z. B. der Fall, wenn die
Tur im Augenblick der Messung manuell begangen wird.
Falls der Test 10 x in Folge negativ ausfallt, wird die
Fehlermeldung E 73 ausgegeben.
In 91 keine DCW-Kommunikation Das entsprechende DCW-Gerdt wieder anschlieBen.
Mindestens 1 angemeldetes DCW-Gerdt fehlt. Wenn das nicht mdglich ist, muss ein Neustart des
Antriebs durchgefihrt werden.
Dazu die Tasten 4 und P> am internen Bedienerfeld
gleichzeitig fUr min. 3 Sekunden dricken.
E 02 2x Verriegelungsfehler Hier ist von einem Defekt an der Verriegelung oder
blinken Der Antrieb versucht eine Verriegelung mit einem Fehler in der Verdrahtung auszugehen. Die
RUckmeldung oder eine DCW-Verriegelung zu Verriegelungsrickmeldung muss geprift und ggf.
offnen bzw. zu schlieBen. Dabei ist ein Fehler ersetzt werden.
aufgetreten.
E O3 3x DCW-Programmschalter fehlt DCW-Programmschalter kontrollieren und ggf.
blinken austauschen.
E O4 4 x Testfehler Sicherheitssensor Als erstes muss geprift werden, ob der Parameter
blinken Der Test der mitfahrenden Sicherheitssensoren "Test Sicherheitssensor” entsprechend der Ausstattung
war nicht erfolgreich. Vor jeder Offnungs- konfiguriert ist. Danach ist zu prUfen, ob der Test
oder SchlieBfahrt wird ein Testsignal an den auch an den Sensoren selber aktiviert ist und mit
entsprechenden Sensor gesendet. Der Antrieb dem gleichen Pegel betrieben wird. Der Test ist bei
erwartet in einem bestimmten Zeitfenster eine Auslieferung der Sensoren abgeschaltet.
Antwort.
E12 12 x EEPROM Fehler Es kann versucht werden, Uber ein erneutes Laden der
blinken Die interne Speichertberprifung konnte nicht giltigen Firmware eine Reinitialisierung zu erreichen.
positiv abgeschlossen werden. Der Antrieb arbeitet Schldagt dies fehl, ist die Steuerung zu tauschen.
im SchlieBermodus.
E 13 13 x Uberstromerkennung Der Motor nimmt einen zu hohen Strom auf, oder die
blinken Es wird dem System mehr Strom entnommen als  Steuerungsendstufe ist defekt. Im Wiederholungsfall
das Netzteil zur Verfigung stellen kann. sind die Komponenten Motorgetriebeeinheit und/oder
Steuerung zu wechseln.
E 15 15 x Lernfahrt fehlerhaft Der Fehler kann auftreten, wenn die Lernfahrt
blinken Die Lernfahrt konnte nicht abgeschlossen werden. unterbrochen wurde, z. B. durch Manipulation der Tur
wdhrend des Prozesses. Die Lernfahrt muss erneut
gestartet werden.
E 25 5x SVP DCW PR Modul Verkabelung Uberprifen und ggf. PR-Modul tauschen.
blinken Der Test war negativ.
E 51 5x Inkrementalgeberfehler Im Fehlerfall sind zuerst die Steckverbindungen
E 52 blinken Die InkrementalgeberUberwachung hat einen des Inkrementalgebers und des Motors sowie
E 53 fehlerhaften Zustand ermittelt. der Stromkreis der Verriegelung auf Kurzschluss
zu prifen. Ist kein Fehler feststellbar, muss die
Motorgetriebeeinheit ausgetauscht werden. Der
Fehler kann durch einen defekten Motor oder
einen Kurzschluss im Strombkreis der Verriegelung
verursacht werden. Bei defektem Motor muss die
Motorgetriebeeinheit ausgetauscht werden.
E 62 6 x Die zweite Anlage hat eine inkompatible Beide Steuerungen mit der gleichen Firmwareversion
blinken Firmwareversion fur den 2-fligeligen Betrieb. ausstatten.
E 63 6 x Die zweite Anlage hat eine inkompatible Bei 2-flugeligen Anlagen muss an beiden Steuerungen
blinken Brandschutzeinstellung. die Upgrade-Card Brandschutz installiert werden.
E71 7 x Systemfehler 1 (2. Abschaltweg) Fallt der Test dauerhaft negativ aus, muss die
blinken Um den Antrieb immer sicher abschalten zu Steuerung gewechselt werden.

kénnen, werden mehrere Schaltelemente
verwendet. Diese werden zyklisch auf Funktion
getestet.
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Fehlermeldungen

Anzeige Anzeige Bedeutung / Ursache

Fehlerbehebung

LED
E 72 7 x Systemfehler 2 (Strommessschaltung) Fallt der Test dauerhaft negativ aus, muss die
blinken Die Strommessschaltung gehort zu den Steuerung gewechselt werden.
Sicherheitseinrichtungen und wird zyklisch auf
Funktion getestet. Der Antrieb arbeitet im
Notbetrieb.
E73 7 x Systemfehler 3 (Bremschaltung) Die Tur schliet im stromlosen Zustand zu schnell
blinken Die Bremsschaltung ist ein Sicherheitselementim  (in unter 3 Sekunden).
SchlieBermodus und wird alle 24 Stunden getestet. SchlieBgeschwindigkeit prifen und ggf. verringen (siehe
Wadhrend des Tests wird wdhrend der SchlieBfahrt Seite 24, Punkt 5.13).
der Motor abgeschaltet und die Tur fahrt einen fest Fallt der Test trotz korrekt eingestellter
eingestellten Winkel im Notbetrieb zu. Der Test SchlieBgeschwindigkeit dauverhaft negativ aus, muss die
kann als kurzer Ruck am Turblatt wahrgenommen  Steuerung gewechselt werden.
werden und ist kein Reklamationsgrund.
PF Kurzschluss der 24V Versorgungsspannung Kurzschluss beseitigen
-1 Energiemanagement Die Fahrdynamik in Richtung ZU wird reduziert.
-2 Der Motor ist zu heil3 (z. B. wegen einer zu hohen  Dje Fahrdynamik in Richtung AUF und ZU wird
Umgebungstemperatur). reduziert.
-3 Das System reagiert automatisch. Das System schaltet sich fur 3 Minuten ab
(TUrschlieBermodus).
-4 Die Offenhaltezeit wird verlangert.
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